
 　高置タンク方式

 図面に特記なき場合は、工事区分表による。
　 種との取り合い

 １．

空調方式
主要熱源機器

自動制御方式

給水方式

排水方式

消火設備
の種類

ガスの種類

 ○

 ○ 　電気式 　電子式 　デジタル式○○

Ⅰ 工 事 概 要

完成期限

３．

２．

建物概要

工事場所１．

４．

工　事　種　目

工事種目（●印の付いたものが対象工事種目）

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

建 物 名 称

階 数

構 造

工 種

延べ面積(㎡)

建築面積(㎡)
建築基準法による

消防法施行令別表第一の区分

改 修 面 積 （ ㎡ ）

備 考

○

○

○

○

　空気調和設備

　換気設備

　排煙設備

　自動制御設備

　衛生器具設備

　給水設備

　排水設備

　給湯設備

　消火設備

　ガス設備

令和　　年　　月　　日（　　曜日）概成工期 無

５．
指定部分工期　　　　　　年　　月　　日

）対象部分（有○無指定部分

○有６．

（第1編1.1.2）［第1編1.1.2］

 建物外放流先

 ○屋内消火栓設備 ○スプリンクラー設備 ○泡消火設備
 ○連結散水設備 ○連結送水管 不活性ガス消火設備 ○（　　　　）

 工 事 仕 様
１．共通仕様

文部科学省発注工事請負等契約規則（文部科学省訓令第二十二号）別記第１号の工事請負

ものを適用する。

工事写真撮影要領(令和元年7月)

（１）

（２）

契約基準、現場説明書、図面＿＿枚及び本特記仕様書＿＿枚によるほか、●印の付いた

Ⅱ

設備概要（●印の付いたものを適用する）７．

設　　　　　備　　　　　概　　　　　要方式及び種別

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。)

公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。)

文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。)

文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。)

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を

 　風圧力

項　　目章 特　　記　　事　　項

　　て一般電気工学（実験を含む）に関する科目を修めて

 ９．

項　　目　　名

 ４．

 ３．

  この工事現場に，下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。

 ２．

　　電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関
　　する省令第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者

　　第１種電気工事士の資格を有する者

　　２級電気工事施工管理技士の資格を有する者 ７．

 ８．

　　公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧
　　試験に合格した者

　　短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上

　　１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

　　高等学校又はこれと同等以上の教育施設において，

 ６．

　　の検定に合格した者

　　第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

　　の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい

 ５．

　　旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者

※１

電気保安技術者

２．特記仕様

（１）本特記仕様書の表記

 用いる。

　　卒業した者

（第1編1.3.2)

［第1編1.3.2］

　　第２種電気工事士の資格を有する者

（第1編1.3.3)

［第1編1.3.3］

 事前調査 ○本工事　　　○別途
 　　　　　 調査内容
　　　　　　　調査項目　○既存資料調査
　　　　　　　調査範囲　○図示　　○
　　　　　　　調査方法　○図示　　○

 ○　 施工調査

　［第1編1.5.1～3］

機　　　材　　　名 検 査 試 験 備　　　　考

○

○

○ ○

　監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。
　 機材の検査等

　 う試験
　 機材の検査に伴

　（第1編1.4.5～6)

　［第1編1.4.5～6］

 (1) 　 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する
 　 法律（平成12年法律第100号）」に基づく「環境物品等の調達の推進
 　 に関する基本方針（平成31年2月閣議決定）」に定める特定調達品目
 　 の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たす

 (2) 　 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び
 　 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
 　 ① 　　 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、
 　　 ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、
 　　 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ
 　　 トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材

 　 ② 　　 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有
 　　 量が少ない材料を使用する。

 　 ③ 　　 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－
 　　 エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加さ

 　 ④ 　　 ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類
 　　 は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな
 　　 いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

 (3) 　 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、
 　 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分

 　　① 　　　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び
 　　　第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

 　　② 　　　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の

 　　③ 　　　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデ

 　　④ 　　　建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の

    ものとする。

 　　 応じた材料を使用する。
 　　 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に

 　　 れていない材料を使用する。

 　 「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

 　　　認定を受けた材料

 　　　ヒド発散建築材料

 　　　認定を受けた材料

（第1編1.4.1)

［第1編1.4.1］

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、
　　　通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

　 機材の品質等

　（第1編1.4.2)

　［第1編1.4.2］

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、

監督職員に報告する。

 ○　 技能士

　（第1編1.5.2)

　［第1編1.6.2］

 下記の職種及び作業に適用する。

備　　　　　考

　下記の施工部分は，監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。

施　工　部　分　 検査に伴う試験
　 施工の検査等

　 ・立会い等

　［第1編1.6.5～7］

　（第1編1.5.4～6)

　 書

　［第1編1.8.1～6］

　（第1編1.7.1～5)

　工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。

名　　　　称 体　裁　等 部　数

技術検査○

　［第1編1.7.2］

　（第1編1.6.2)

　　１）項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。

※改修の場合は既存概要を示す

 ○液化石油ガス

　　２）項目に記載の（第　編　．　．　）内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。

　　３）項目に記載の［第　編　．　．　］内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。
　　４）項目に記載の＜第　編　．　．　＞内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。

 次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。
   ○屋外：○ドレン管　　 (○指定色塗装　○　　　　　　）

   ○屋内：○　　　　　　（○指定色塗装　○　　　　　　）

   　　　　○金属電線管　 (○溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ[付着量300ｇ/㎡以上]

 図示の位置に取り付ける。

 既設配管を含む部分の試験○要（方法及び圧力：　　　　　　　　　）
 　　　　　　　　　　　　○不要

 標準仕様書第２編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定

 ○多湿箇所は下記による。
　 室名：
 ○共同構内の保温種別は下記による。
　 ダクト：　　　　　　　　　配管：

 ○

 ○

　 絶縁継手

　 試験

　 保温
 されたものは除く。 されたものは除く。

                         　○指定色塗装)

　［第2編2.1.1］

　（第2編2.2.12)

　［第2編2.7.1～5］

　（第2編2.9.1～5)

　［第2編3.1.1～3］

　（第2編3.1.1～6)

　［第2編3.2.1］

　（第2編3.2.1)

 （１）ステンレス鋼管の接合は、下記による。

 （２）溶接部の非破壊検査　○不要　○要（　　　　　　　　　　）

　 配管

　（第2編第2章)

　［第2編第2章］

　＜第2編1.1.1＞

　＜第2編2.1.1＞

　　　○呼び径６０Ｓｕ以下（○ＳＡＳ３２２を満足した継手　○　　　）

 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計
 施工指針2014年版（独立行政法人建築研究所監修）による。

（１）機器の据付け及び取付け

設計用標準水平震度

機器種別
○特定の施設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器
上 層 階
屋上及び

2.0 1.5 1.5 1.0
防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5

2.0 1.5 1.5 1.0
1.5 1.0 1.0 0.6

中間階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0
1.5 1.0 1.0 0.6
1.0 0.6 0.6 0.4

地階･１階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6
1.5 1.0 1.0 0.6

　 ・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、
　 　10～12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。
　 ・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

 　・重要機器は次による。
　　［名称：　　　、記号：　　　］［名称：　　　、記号：　　　］
　　［名称：　　　、記号：　　　］［名称：　　　、記号：　　　］
　　［名称：　　　、記号：　　　］［名称：　　　、記号：　　　］
　　［名称：　　　、記号：　　　］［名称：　　　、記号：　　　］
　　［名称：　　　、記号：　　　］［名称：　　　、記号：　　　］

 　・水槽類にはオイルタンクを含む。

（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。

機器

機器

水槽類
機器

水槽類

水槽類塔屋

　　設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯

水平震度を乗じたものとする。

　　槽にあっては有効質量）に、地域係数　　　及び次に示す設計用標準

　（第2編2.7.1～3)

　換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保
　護規格は、製造者規格による標準品としてよい。

 ○　 電動機

　 電源周波数

　（第2編1.2.1)

　［第2編1.2.1］

　　調整項目（測定箇所等は監督職員の指示による。）
　 総合試運転調整

　（第2編1.3.1～3)

　［第2編1.3.1～3］

 ○　 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
 ○　 本工事で設置する。（　　　　　　図参照）
　 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た
　 っては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立
　 て等に関する基準」における２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先

　 ○　　 内部足場（　○　種　　○　種） ○外部足場（○　種　 ○  種） 

 ○　 足場その他

　 行専用足場方式により行う。

　（第2編4.1.1)

　［第1編2.1.1］

　　以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。

 　埋め戻し土・盛

　 理方法

 　土

　（第2編4.2.1)

　［第2編7.1.1］

　（第2編4.2.1)

　［第2編7.1.1］

　　構内敷きならしとする。　　　○　　構外に搬出し、適切に処分する。

 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給
 が停止できる付属装置等を用いて施工する。

　 既存躯体への穿
　 孔

　［第2編5.2.1］
　埋設物調査を行い、監督職員に報告する。

○走査式埋設物調査

　 電線類

　（第2編4.7.1)

  （１）機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
　（２）電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された

 ○　 容量等の表示

　　　　数値以下とする。

建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。

 ○都市ガス（種別 　　、高位発熱量　　、低位発熱量
 　供給圧力　　Pa、一般ガス導管事業者名　　　）

 　塗装

新築

ＲＣ造

地上２階
地下無し

一式

一式

一式

一式

一式

屋外

●

●

●

●

●

 ●　　空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン

 建物内の汚水と雑排水（○合流式　●分流式）

 排水槽 　　○有（計画容量　　m3）　　　　　●無

●

●

●

●

●

●

●
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

　環境への配慮●

●

　 完成時の提出図 ●

　 他工事又は他工 ●

 ● 　●５０Ｈz　　　○６０Ｈz

 ● 　●本工事　　　○別途

　　●風量調整　●水量調整　●室内外空気の温湿度の測定

ポンプ圧送方式（上水･井水：各既存配管より分岐）

 ●

●

　全熱交換器 ●

　空気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

　完成図  原図（●トレーシングペーパー　○普通紙）

 製本（Ａ４版黒表紙金文字入り）

 仮製本（Ａ２版）

　施工図

　　〃

　　〃

　　〃

 原図（●トレーシングペーパー　○普通紙）

 仮製本（Ａ２版）

 ※ 保全指導用  製本（Ａ４版黒表紙金文字入り）

 製本（Ａ４版黒表紙金文字入り）

 製本（Ａ４版黒表紙金文字入り）

 ※印は完成図製本（Ａ４版黒表紙金文字入り）ｔｐ一緒に製本してもよい。

 ＣＡＤデータ（●要　○不要）　ファイル形式：ＪＷＷ、ＤＸＦ及びＰＤＦ

 本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。
　●完成図　●施工図

 提出方法：ＣＤ又はＤＶＤに保存し、２部提出とする。

 貸与条件：貸与するＣＡＤデータを本工事における施工図又は完成図のため以外に使用しないこと。

 ※ 官公庁届出書類(写)

 ※ 機器完成図

 ※ 機器性能試験成績書

 製本（Ａ４版黒表紙金文字入り）

　 耐震措置 ●

●一般の施設

 　建設発生土の処

 ●  電線及びケーブル類はエコマテリアル仕様とする。

● 一式

一式

一式

○雨水利用設備

図面番号

縮　尺

工事名

図面名称

設計業務名

作成日

（有）秋 山 節 雄 建 築 工 房

1級建築士第111053号　　秋山節雄1級建築士事務所   東京都知事登録第30675号

山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設設計業務山　梨　大　学　　施　設・環　境　部

部

長

課

長

補

佐

担

当
Setsuo Akiyama Atelier 機械設備　特記仕様書（１）

山梨県中央市下河東1110　山梨大学下河東団地構内

令和　4 年　1 月　28 日（金曜日）

（７）項

●

●

なお、建築工事の特記仕様書は（建築）図、電気設備工事の特記仕様書は（電気設備）図による。

 適用区分●

  ●
   風速（Vo=　30　m/s）
   地表面粗度区分（　　Ⅲ　　）
   積雪荷重  ●
   建設省告示第1455号における区域　別表（　27　）

 電気保安技術者●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

　施工条件● 　　工事車両の出入りについては、交通誘導員を配置し、事故等の防止に努めること。 ●

 ●　　工事中は、隣接建物の授業等に影響を与える作業（騒音、振動、粉塵、臭気等）を

　　行う場合は予め監督職員と協議すること。

 ●　　学校行事により、作業中止の可能性があること。

　　本工事の仮設計画について提示し、監督職員と協議の上、了承を得ること。 ●

 貸与する設計図のＣＡＤデータの著作者名 ： 国立大学法人　山梨大学

　　１部

　　１部

　　１部

　　１部

　　１部

　　１部

　　１部

　　１部

　　１部

　・給水装置工事主任技術者

　・１級管工事施工管理技師

 ●

 ●

 ●

 ●

【A-3】
【A-1】　N：S

　N：S

山梨大学(下河東)シミック基礎医学研究施設(仮称)新営機械設備工事

特０１

山梨大学(下河東)シミック基礎医学研究施設(仮称)新営機械設備工事

492.41ｍ2

一式　撤去工事●

 ● ○

 （１）汚　水　●直放流下水管　（２）雑排水●直放流下水管

 ○

○放射線透過検査

1.0

　●

 ○ 　根切り土の良質土　　●山砂の類

　　● 給水管（上水・井水）
　　● 排水管（汚水・雑排水）
　　● 雨水管

21-03

773.55ｍ2

１８ ３

　　○雑用水の水質の測定　　○井水の水質の測定
　　●室内気流及びじんあいの測定 ●騒音の測定 ○飲料水の水質の測定

 （１）地中埋設標 　 　●要（図示による）    ○不要
 （２）埋設表示テープ　●要（排水管を除く）　○不要

　 地中埋設標等 ●

○はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により

 ポンプ排水 ●有（○汚物 ○雑排水 ●湧水）　○無 

 ●

 給水管：既存配管分岐部

 給水管：講義棟の既存基礎スリーブ
 　　　　利用の配管貫通部

 排水管：既存桝との配管接続部及び
 　　　　インバート改修部

試 験立 会検 査

○

○

○

○

●

●

● ○ ○

 ○

 シミック基礎医学
 研究施設（仮称）

 シミック基礎医学
 研究施設（仮称）

変更指示範囲

名称変更

名称変更



変更指示範囲

能力記載値
変更

能力変更

記号変更

機器追加
変更

Setsuo Akiyama Atelier

（有）秋 山 節 雄 建 築 工 房

1級建築士事務所   東京都知事登録第30675号 1級建築士第111053号　　秋山節雄

山　梨　大　学　　施　設・環　境　部

部

長

課

長

補

佐

担

当

設計業務名

山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設設計業務

作成日

工事名

図面名称 縮　尺

図面番号

　N：S
　N：S

【A-1】
【A-3】

山梨大学(下河東)シミック基礎医学研究施設(仮称)新営機械設備工事

Ｍ０３
 21-03

天井カセット型 ４方向吹き型
０.０５３×１

　屋内電源

　屋内電源

　　
ＡＣ-１

３０馬力システム

高効率型　冷暖切替運転型
２５.４ ２８.８ (12.5×1) + (11.5×1) (0.66×2) + (0.36×2)

　 屋 外　 １ 階 　 ２ 階

ＡＣ-１-１
天井カセット型 ４方向吹き型

　― ０.０５３×１

ＡＣ-１-２

ビル用マルチエアコン

室外機

ビル用マルチエアコン

室内機

ビル用マルチエアコン

室内機

　  １ 　 － 　 －

　 － 　 －

　 １

　 － 　 －

ＡＣ-２
ビル用マルチエアコン

室外機

２４馬力システム

高効率型　冷暖切替運転型
１９.８ ２６.９ (11.5×1)×2 (1.03×1)×2 　  １ 　 － 　 － 　 １

ＡＣ-２-１
ビル用マルチエアコン

室内機

天井カセット型 ４方向吹き型
　― ０.０５３×１ 　 － 　 －

ＡＣ-２-２
ビル用マルチエアコン

室内機
　― 　 － 　 －

ＡＣ-２-３
ビル用マルチエアコン

室内機
　― 　 － 　 －

　　　　　屋外電源 ３Φ２００Ｖ

１Φ２００Ｖ

１Φ２００Ｖ

　屋内電源

　屋内電源

　屋内電源

１Φ２００Ｖ

１Φ２００Ｖ

１Φ２００Ｖ

　　　　　屋外電源 ３Φ２００Ｖ

　　　電源取入

※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠

※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠

※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠

防振架台（コンクリート基礎：建築工事）

配管サイズ：(φ19.1/φ31.8)

配管サイズ：(φ6.4/φ12.7)/ VP25 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機能付き

配管サイズ：(φ15.9/φ28.6)

防振架台（コンクリート基礎：建築工事）

※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠

※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠

※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠

※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠

配管サイズ：(φ6.4/φ12.7)/ VP25 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機能付き

配管サイズ：(φ9.5/φ15.9)/ VP25

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機能付き

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機能付き

標準化粧パネル（950×950サイズ）、ワイヤードリモコン(配線配管共)

標準化粧パネル（950×950サイズ）、ワイヤードリモコン(配線配管共)

標準化粧パネル（950×950サイズ）、ワイヤードリモコン(配線配管共)

空　調　機　機　器　表

（ｋＷ）（ｋＷ）
暖房消費電力冷房消費電力 圧縮機出力

（ｋＷ）
送風機出力

（ｋＷ）
　記　号 　　名　　称 　　規　　格 台　数

　　風量 　設置場所及びビルマル系統
　　　　仕　様 ・ 付属品 ・ 備　考

（ｍ ／ ｈ）３

注記：天井吊り機器について。

　　　・天井吊り機器は防振吊り金具を使用すること。

注記：機器類の色指定について。

注記：冷媒配管、ドレン配管の防火区画貫通処理は国交大臣認定工法処理とする。

記　号 名　　称

ＥＦ-１ 排気ファン

ＥＦ-２

ＥＦ-３

排気ファン

排気ファン

送風機・換気扇　　機　器　表

電動機出力

（Ｗ）

強

弱

（１Φ１００Ｖ）

（１Φ１００Ｖ）

（１Φ１００Ｖ）

ダクト径
静圧

（Ｐａ）

風量

（ｍ／ｈ）

強

弱

３

弱 　８５ 　８０ 　１.９

備　考 ・ 付属品

強弱スイッチ取付（電気設備工事）

４００ １７０

１５０ １２０

１４.０

　４.５ 24時間強弱スイッチ取付（電気設備工事）

４００ １５０

１００ １４５

２５.０

　４.８ 強弱スイッチ取付（電気設備工事）

天井埋込型換気扇

天井埋込型換気扇

ＤＣブラシレスモーター／定風量タイプ

　風圧式シャッター付

ＤＣブラシレスモーター／風量多段切替･定風量タイプ

　風圧式シャッター付

天井埋込中間取付形ダクトファン

　風圧式シャッター付

低騒音型 

低騒音型 

　24時間換気機能付 低騒音型 

　24時間換気機能付

　24時間換気機能付

ＤＣブラシレスモーター／風量多段切替･定風量タイプ

ＨＥＸ－１ 全熱交換型換気扇 　　２００Φ

ＨＥＸ－２ 全熱交換型換気扇 　　１５０Φ

天井埋込ダクト形

天井埋込ダクト形

強 ５００

弱

（１Φ２００Ｖ）３１０ ３１５

３６０ 　９８ 　９０

強

弱

３５０ ３００

２５２ 　９６

（１Φ２００Ｖ） ２１０

コントロールスイッチ取付（本工事）

コントロールスイッチ取付（本工事）　６４

ＤＣブラシレスモーター／定風量タイプ／マイコンタイプ

　24時間換気機能付

ＤＣブラシレスモーター／定風量タイプ／マイコンタイプ

　24時間換気機能付

ＯＡ－１

ＯＡ－２

ＯＡ－３

給気口

給気口

給気口

　　１００Φ

　　１５０Φ

　　１５０Φ

仕　　様

暖炉給気用

天井取付型

計

　 １

台　数　/　設 置 場 所

２階１階

　１

　２

 通路-2

　１

 多目的トイレ－1

　１

 多目的トイレ-2

　２

 男子トイレ-1

 女子トイレ-2

 男子トイレ-2

 女子トイレ-1

　 ２

　 ２

　 ４

　５

 プレゼンテーションルーム

　５

 多目的室-1

　３

 グループラーニング  多目的室-2

  １０

　 ４

　１

 談話室

　 ５

　 １

　防虫網付

　防虫網付

　防虫網付

空調設備　機器表

　　２００Φ  男子トイレ-1  男子トイレ-2

　１

 倉庫

 女子トイレ-1

 談話室　４

天井取付型

注）室内取付器具仕様は平面図制気口リストによる。

注）室内取付器具仕様は平面図制気口リストによる。

　　１００φ

　　１５０Φ

ＰＤ－１ 給気口（パスダクト) 　　１５０Φ
天井取付型 注）室内取付器具仕様は平面図制気口リストによる。  多目的トイレ－1  多目的トイレ-2　１ 　１

　　１５０Φ

  ２

 女子トイレ-2

 通路-2　４

天井ビルトイン型 

吸込口ハーフパネル、ワイヤードリモコン(配線配管共)

冷暖切替リモコン

冷暖切替リモコン

公共建築仕様

公共建築仕様

高天井対応品

高天井対応品

高天井対応品

ＣＦ－１ シーリングファン 羽根径＝1400φ 強

弱

（１Φ１００Ｖ）

４９.０

６１.０１２,２２０

　２,２７０

標準パイプ 共

コントロールスイッチ取付（本工事）

　２

　 ２

 吹抜（談話室上部）

〈注記〉

注記：一次側電源接続は電気設備工事

・SUSフード指定色焼付塗装とする。

・天吊り機器は防振吊り金物取附とする。

・一次側電源接続は電気設備工事

(ＦＤ有無は平面図参照）

(ＦＤ有無は平面図参照）

(ＦＤ有無は平面図参照）

(ＦＤ有無は平面図参照）

(ＦＤ有無は平面図参照）

(ＦＤ有無は平面図参照）

(ＦＤ有無は平面図参照）

(ＦＤ有無は平面図参照）

ステンレス製ガラリ型 150φ フラットカバー付

ステンレス製ガラリ型 150φ フラットカバー付

ステンレス製ガラリ型 200φ フラットカバー付

ステンレス製ガラリ型 150φ フラットカバー付

ステンレス製ガラリ型 150φ フラットカバー付

ステンレス製ガラリ型 150φ フラットカバー付

ステンレス製ガラリ型 200φ フラットカバー付

　　　・化粧パネル類、機器外装色等の色は監督職員と協議の上決定とする。

ステンレス製ガラリ型 150φ フラットカバー付

ＡＣ-１-３
室内機

ビル用マルチエアコン

吸込口ハーフパネル、ワイヤードリモコン(配線配管共)

配管サイズ：(φ9.5/φ15.9)/ VP25 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機能付き ※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠
　屋内電源 １Φ２００Ｖ　 ２　  ２ 　 － 　 －

　  ７ 　 ７

　  ６ 　 ６
2.0馬力相当

天井カセット型 ４方向吹き型
０.０３８ 　― ０.０５３×１

標準化粧パネル（950×950サイズ）、ワイヤードリモコン(配線配管共)

配管サイズ：(φ6.4/φ12.7)/ VP25 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機能付き 高天井対応品
０.０５２

０.０４７ ０.０３４
1.6馬力相当

2.0馬力相当

ＡＣ-２-４
室内機

ビル用マルチエアコン

3.2馬力相当

天井ビルトイン型 
０.１３０ ０.１２５ 　―

2.5馬力相当

1.6馬力相当

０.０３８０.０５２

０.０４７ ０.０３４

０.２３０×１

０.２３０×１０.１０９ ０.１０４

　  ２ 　 ２

　  ７ 　 ７

　　１

　　１ 　 －

　 １

　 １ 　 －
吸込口ハーフパネル、ワイヤードリモコン(配線配管共)

配管サイズ：(φ9.5/φ15.9)/ VP25 ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機能付き

配管サイズ：(φ6.4/φ12.7)/ VP25

※ 能力・消費電力は JIS C 9612 に準拠
　屋内電源 １Φ２００Ｖ

排気ファンＥＦ-４
天井埋込型換気扇

　風圧式シャッター付 低騒音型 

２００ 　４０ （１Φ１００Ｖ）
　　１５０Φ

２１.５

　－ 　 － 　 －

ステンレス製ガラリ型 150φ フラットカバー付

発停スイッチ取付（電気設備工事）

(ＦＤ有無は平面図参照）  倉庫

　１ 　 １

強 １６０ １３０ 　５.０

3.2馬力相当

天井ビルトイン型 
０.１３０ ０.１２５ 　― ０.２３０×１

（ｋＷ） （ｋＷ）
必要冷房能力 必要暖房能力

８２.２１ ７７.８９

　４.７５ 　４.４２

　５.１３ 　４.２１

　９.１１ １０.８０

６０.８５ ６４.８０

　５.２０ 　４.９１

　３.９４ 　４.９７

　６.７９ 　７.４８

　９.７７ １３.０７

注記：必要冷房（暖房）能力は、各補正後の能力を示す。追記変更



変更指示範囲

配管サイズ変更
（５区間）

機器記号変更

機器記号変更

縮　尺
図面名称

設計業務名

山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設設計業務

作成日

山　梨　大　学　　施　設・環　境　部

部

長

課

長

補

佐

担

当

（有）秋 山 節 雄 建 築 工 房

1級建築士事務所   東京都知事登録第30675号 1級建築士第111053号　　秋山節雄Setsuo Akiyama Atelier

図面番号工事名

　N：S
　N：S

【A-1】
【A-3】

山梨大学(下河東)シミック基礎医学研究施設(仮称)新営機械設備工事

Ｍ０４
 21-03

 ①

記号  冷媒管サイズ

 6.4φ×12.7φ

 ②  9.5φ×15.9φ

 ③  9.5φ×19.1φ

 ④  9.5φ×22.2φ

 ⑤  12.7φ×25.4φ

 ⑥  12.7φ×28.6φ

 ⑦  15.9φ×28.6φ

 ⑧  19.1φ×31.8φ

談話室

②

①

[AC-2-1] [AC-2-1]

多目的室-2多目的室-2

①

3
,5

20
4,

15
0

18
0

地上 地上

1FL

GL

2FL

RFL

RS RS

②

[AC-2-3]

通路-2

②

①①

[AC-2-2] [AC-2-2] [AC-2-2] [AC-2-2] [AC-2-2]

多目的室-1多目的室-1多目的室-1多目的室-1多目的室-1多目的室-1多目的室-1

⑦ ③

RS×7
多目的室-1 多目的室-2

グループラーニンググループラーニンググループラーニンググループラーニンググループラーニンググループラーニング

[AC-1-1]

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ

[AC-1-1]

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ

[AC-1-1]

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ

[AC-1-1]

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾙｰﾑ
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暖炉給気口100φに接続
FL+500立上げ

スパイラルダクト100φ
(床上転がし)

▽FL
スパイラルダクト100φ

VC150/OA	

3
0
0

VP100φ

OA

VP150φ(階段下倉庫内露出)

【注記】
	・換気排気ダクト：外壁より2ｍまでグラスウール25t保温巻きとする
	・換気給気ダクト：ＯＡダクトは外壁より２ｍまでグラスウール25t保温巻きとする
	　　　　　　　　　ＳＡダクトは全てグラスウール25t保温巻きとする
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	吹出口/換気(HEX-1)
5

	同上BOX	350*350*450H

	ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ

	VHS-350*350

数

	吸込口/換気(HEX-1)
5

	同上BOX	350*350*450H

	ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ

	HS-350*350

数

	吹出口/換気(HEX-2)
3

	同上BOX	300*300*450H

	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ

	VHS-300*300

数

	吸込口/換気(HEX-2)
3

	同上BOX	300*300*450H

	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｰﾆﾝｸﾞ

	HS-300*300

数

	吸込口/換気(EF-3)
1

	同上BOX	200*200*450H

	女子トイレ-1

	HS-200*200

数

	吸込口/換気(EF-3)
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	女子トイレ-1

	HS-150*150

数

	吸込口/換気(EF-3)
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	男子トイレ-1
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数
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2

	同上BOX	200*200*450H

	多目的トイレ-1

	HS-200*200

数
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	倉庫
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	・ＶＣの位置にについては、建築意匠に合わせて均等な配置にし、監督職員の承諾
	　を得ること

150φ

	ベントキャップ数量表

	VC150φ

	VC150φ	FD付

	VC200φ

	VC200φ	FD付 		1

	10

		2

	13

数
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釜場600x600x400
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ピ  ッ  トᴕᴕ平ᴕᴕ面ᴕᴕ図
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1ᴕᴕ階ᴕᴕ平ᴕᴕ面ᴕᴕ図
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AC/RS*7

HEX/RS*5

AC/RS*6
HEX/RS*3

計 装 設 備 M 09

AC/RS2

【注記】

　1．天井内隠蔽部は指定ない限りケーブルコロガシとする 。

	空調機	室外～室内間連絡配線

	空調機	リモコン配線

	全熱交換型換気扇	リモコン配線

	EM-CEE	2.0	mm2-2C	(コロガシ/冷媒供巻き)

	EM-CEE	1.25	mm2-2C	(コロガシ)

	EM-CEE	2.0	mm2-2C	(コロガシ)

【凡例】

AC/RS

HEX/RS

	空調機	リモコン

	全熱交換型換気扇	リモコン

　2．壁内立ち下げ部は指定ない限りPF管内配管とする(PF16mm 	隠蔽)

AC/RS2

	空調機	冷暖切替リモコン配線 	EM-CEE	1.25	mm2-3C	(コロガシ/冷媒供巻き)

	空調機	冷暖切替リモコン

114条区画貫通部
認定工法防火処理

CF/RS*2
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ピット

【階段室】

ピット

50
0

20
50

【階段下倉庫】

X5X2

配線

Ａ－Ａ`断面部	配線要領図

Ａ

Ａ`

コロガシ

冷媒配管共巻き

G
L
+
1
0
0
0

(露出配管)
冷媒配管共巻き

変更指示範囲
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2-1
AC

2-4
AC

2-2
AC

2-2
AC

2-2
AC

2-2
AC

2-2
AC

2-2
AC

2-2
AC

1
HEX

1
HEX

1
HEX

1
HEX

1
HEX

2
HEX

AC/RS*2

AC/RS*7

HEX/RS*5

AC/RS*2
HEX/RS*1

�£<£6£T

2-1
AC

2-3
AC

º£¨§

AC/RS2

【注記】

　1．天井内隠蔽部は指定ない限りケーブルコロガシとする 。

	空調機	室外～室内間連絡配線

	空調機	リモコン配線

	全熱交換型換気扇	リモコン配線

	EM-CEE	2.0	mm2-2C	(コロガシ/冷媒供巻き)

	EM-CEE	1.25	mm2-2C	(コロガシ)

	EM-CEE	2.0	mm2-2C	(コロガシ)

【凡例】

AC/RS

HEX/RS

	空調機	リモコン

	全熱交換型換気扇	リモコン

　2．壁内立ち下げ部は指定ない限りPF管内配管とする(PF16mm 	隠蔽)

AC/RS2

	空調機	冷暖切替リモコン配線 	EM-CEE	1.25	mm2-3C	(コロガシ/冷媒供巻き)

	空調機	冷暖切替リモコン

CF/RS 	シーリングファン	リモコン

	シーリングファン	リモコン配線 	EM-CEE	2.0	mm2-2C	(コロガシ)

114条区画貫通部
認定工法防火処理

不燃区画貫通部
認定工法防火処理

変更指示範囲

記号変更

記号変更

記号変更



変更指示範囲

床排水フランジ追記 床排水フランジ追記

Setsuo Akiyama Atelier

（有）秋 山 節 雄 建 築 工 房

1級建築士事務所   東京都知事登録第30675号 1級建築士第111053号　　秋山節雄

山　梨　大　学　　施　設・環　境　部

部

長

課

長

補

佐

担

当

設計業務名

山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設設計業務

作成日

工事名

図面名称

図面番号

縮　尺

　N：S
　N：S

【A-1】
【A-3】

山梨大学(下河東)シミック基礎医学研究施設(仮称)新営機械設備工事

 21-03
Ｍ１１

給排水衛生設備　衛生器具リスト

 

機 器 表

　記　号 　名　称

　ＰＤ－１ 　湧水排水水中ポンプ

　仕　様 　備　考

　一次側電源接続：電気設備工事　形　式

　仕　様

　運転方式

　付属品

５０φ×１００Ｌ／ｍｉｎ×８ｍ

水中ケーブル、フロートスイッチ

樹脂製セミボルテックスタイプ

　数

（台）

　 相 　電 圧

電気容量（５０Ｈｚ）

　出　力

　０．４ｋｗ　２００Ｖ　 ３

　　　設置場所

　４

自動交互運転型

　湧水ピット

衛　生　器　具　リ　ス　ト

　洋風大便器

　種　類

　洗浄弁式

　床置　床排水

　器 具 名 称

　温水洗浄機能付き暖房便座

　洋風大便器 　床置　床排水

　洗浄弁式

　温水洗浄機能付き暖房便座

　小便器 　壁掛　壁排水

　専用洗浄弁式

　アンダーカウンター式洗面器

　壁掛手洗器

　壁給水　床排水

　壁給水　床排水

　掃除流し 　壁給水　床排水

　散水栓

　立水栓（自動水栓）

　立水栓（自動水栓）

　横水栓（吐水口回転形）

　手すり類

　紙巻き器

　洗面器カウンター

1階

部
　
屋
　
名

合 計

男
子
ト
イ
レ
　
１

女
子
ト
イ
レ
　
１

多
目
的
ト
イ
レ
　
１

２

男
子
ト
イ
レ
　
２

女
子
ト
イ
レ
　
２

多
目
的
ト
イ
レ
　
２

テ
ラ
ス
　
１

 ６  １  ２  １  ２

 １  １ ２

 ３  ３

 ２  ２  ２  ２

 １  １ ２

 ２  １  １

 １  １

 ６

　仕　様

　自動フラッシュバルブ／露出形（AC100V） 便器洗浄センサースイッチユニット（有線式）

 

　掃除口付床置床排水大便器（洗浄弁式）

　掃除口付床置床排水大便器（洗浄弁式）

　自動フラッシュバルブ／露出形（AC100V） 便器洗浄センサースイッチユニット（有線式）

再生水仕様

再生水仕様

　自動単水栓（AC100V）

　※ 洗面カウンター：建築工事

　自動単水栓（AC100V）

　 ・JIS記号

JIS記号：C710S　

JIS記号：C710S　

JIS記号：U620　

参考品盤：上記品番に含む

　床排水金具Ｓトラップ　 洗面器固定金具

　床排水金具Ｓトラップ　 洗面器固定金具

　横水栓（単水）20A

JIS記号：S210　床排水金具Ｓトラップ　 洗面器固定金具

　壁掛壁排水自動洗浄小便器

再生水仕様　洗浄弁本体内蔵式（AC100V）

国交省記号：13-FA

国交省記号：20-F7

　建築工事

　建築工事

　建築工事

　 ・国交省記号

参　考　型　番

ＴＯＴＯ ＬＩＸＩＬ

  TEVN40U , TES46UR   OKC-AT7110-C , CF-103BB , OKC-8SY

  CFS494CNRA , TH484V3

  TEVN40U , TES46UR

  C-P25S/BW1 , CF-93-1

  OKC-AT7110-C , CF-103BB , OKC-8SY

  UFS900R   U-A51AP

  LSE722AASN

  L-2295 , LF-105SAL , A-6224 , LF-625K

  AM-140TC

  SK22A , TK22 , T9R , HH04060*2 , T37SGEP

  T23AE20C , TN114

  S-202A , SF-10E , SF-20SAF-P

  LF-7E-19 , SF-202

 ８

　温水洗浄機能（貯湯式）　擬音機能 　便フタ付 　操作部一体型

　金属ベースプレート専用便座　 温水洗浄機能（貯湯式）　擬音機能 　温風乾燥機能 　便フタなし 　操作部一体型

  TCF587

  TCF587P

  CW-PB11F-NE

  CW-PB11F-NEC

  L532 , TLDS2105J , TL516GR

  TENA40A

  AM-200TV1

　カップリング付（単水）13A   T28UNH13　立水栓（ホース接続形）

　散水栓ボックス（壁埋込形） 　鍵付き　　本体：ステンレス製　　参考寸法：200w×250h×150d程度

  LF-13-13-CV

  L-555FCRS , LF-7SALCU , A-4827

  CFS494CNRA , TH484V3 , HP430-7   C-P25S/BW1 , CF-93-1 , CF-8AWP



変更指示範囲

雨水桝記号変更

図面名称

工事名

縮　尺

図面番号設計業務名

山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設設計業務

作成日

山　梨　大　学　　施　設・環　境　部

部

長

課

長

補

佐

担

当

（有）秋 山 節 雄 建 築 工 房

1級建築士事務所   東京都知事登録第30675号 1級建築士第111053号　　秋山節雄Setsuo Akiyama Atelier 　N：S
　N：S

【A-1】
【A-3】

山梨大学(下河東)シミック基礎医学研究施設(仮称)新営機械設備工事

 21-03
Ｍ１２

　3

　2

　1

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

　11

　12

　13

 CV-1　DR

 SC-4

　A

　B

　C

　D

　E

　F

　G

　H

　I

　J

　K

　L

　M

　N

　O

　P　

　Q

　R

　S

　T

　U

 CV-1　90L（90度曲り）

 CV-1　90Y（90度合流）

 CV-1　90Y（90度合流）

 記号

　　桝 リ ス ト

 CV-2　90L（90度曲り）

　　　　　　種 類

(既存改修再使用)

 CV-3　R-90L（90度曲り）

 CV-1

 CV-2

 CV-3

 《 汚　水　桝 》

 《 雨　水　桝 》

 《 凡　例 》

給排水衛生設備　桝リスト

　4.78

  0.75

　1.50

  0.75　100 　+200 塩ビ（防臭）

 塩ビ（防臭） 　100 　+200

　+150　100   1/100

　100 　+200 塩ビ（防臭）

 塩ビ（防臭） 　100 　+200

　+150　100   1/100

　100   1/100 　+150

　100   1/100 　+150

　100   1/100

　100   1/100 　+150

　100   1/100 　+ 30

　  783　  933

  2.43

  1/100

  1/100　  758　  958

　  750　  950

  1/100

  1/100

　  798　  948

  2.43　  773　  973

　  765　  965

　  846　  996

　  922

　+100

　 1072

　7.60

　7.15

　5.55

　5.30

　既存 900φ 　(1380) 　 1810  既存-600 　-430  150   1/100

　100   1/100 　- 10　 1188　 1178　200φ

　 ―

　  994

　 1050

　 1094

　 1200

　 1165

 インバート改修：既存ST×150φ に 90Y×100φ 合流

　200φ  　+150

　 寸 法 形 状

　  （ｍｍ）

　管 長 　勾 配  地盤高さ　管 径 　備 考　　　蓋

（ｍｍ）  （ｍ）

 仮BM基準 計画地盤

　　 管底深（ｍｍ）

(仮BM基準)

(既存地盤)

  1/100  150 塩ビ（密閉）　  450 　  300

　200φ

　200φ

　200φ

　200φ

 トラップ桝(掃除口共) ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝

 ●ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　○樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

桝

樹脂製小口径インバート桝

樹脂製小口径インバート桝（トラップ桝）

樹脂製小口径ため桝

※管長：当該桝の下流側配管長を示す

 CV-1　90L（90度曲り）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝 　200φ  塩ビ（防臭）

 CV-1　90Y（90度合流）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝 　200φ  塩ビ（防臭）

 CV-1　90L（90度曲り）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝 　200φ  塩ビ（防臭）

 CV-1　ST（ストレート）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝 　200φ  塩ビ（防臭）

 CV-1　90L（90度曲り）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝 　200φ  塩ビ（防臭）

 CV-1　90L（90度曲り）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝 　200φ  塩ビ（防臭）

 CV-1　45L（45度曲り）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　●ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　○ため桝 　200φ  塩ビ（防臭）

 塩ビ（防臭）  ドロップ管落差＝(1810H－1188H)＋(5000L×1/100)＝672H

 SC-4

 RC-2

コンクリート製インバート桝（１号人孔）

コンクリート製ため桝

 RC-4 コンクリート製ため桝（１号人孔）

  9.13

 RC-4

 RC-4 (既存再使用)

 CV-3　R-90L（90度曲り）

 CV-3　R-90Y（90度合流）

 CV-3　R-90L（90度曲り）

 CV-3　R-ST（ストレート）

 RC-2 (既存再使用)

 RC-4 (既存再使用)

　200φ  塩ビ（密閉）   150   1/100 　+100  0.60　  392　  492

　200φ  塩ビ（密閉）   150   1/100 　+100　1.11　  398　  498

  150   1/100 　+100　  409　  509   3.51

　+180  1/100  150　  444   8.83

　+150  1/100  150　  533　  683 　7.37

　  624

　+150  150   1/100　6.67　  607　  757

　+180  150   1/100　  674　  854 　5.34

　+150  1/100  150　  728　  878 　5.31

　+150  1/100  150　  781　  931 　3.61

　300φ  塩ビ（密閉）   300   0.60   1/100 　+150

　900φ  MHB-600   300 　+250  5/1000　 1077　 1327

　  600 　+250　  350   150   1/100　7.18

 10.71

　+250  5/1000  300　 1131　 1381  10.80

　300φ  塩ビ（密閉）   300   1/100　 1185　 1435 　+250　1.38

　 1192　 1342

　既存 900φ  既存-600   300 　+150  5/1000　 1195 　 ―　(1345)

　200φ  塩ビ（密閉） 　+200  1/100  150 　3.11　  500 　  300

　450×450 　  970 　-140  5/1000　250　 (830)  格子蓋（既存）  11.35

　900φ 　 1025 　+360　(1385)  既存-600 　250   5/1000 10.13

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ●ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　○樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ●ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　○樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ●ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　○樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ●ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　○樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝

 ●ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　○樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 RC-2 (既存再使用) 　450×450  格子蓋（既存）　100   4.00   1/100 　+220　 (500) 　  280

 ●ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　○樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　450×450 RC-2 　  450  グレーチング   1/100  0.40 　+250　  200 　100

 CV-3　R-90Y（90度合流）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　200φ  塩ビ（密閉）

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　200φ  塩ビ（密閉）

 CV-3　R-90WY（90度両側合流）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　200φ

 CV-3　R-ST（ストレート）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　200φ

 塩ビ（密閉）

 塩ビ（密閉）

 CV-3　R-90L（90度曲り）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　200φ  塩ビ（密閉）

 CV-3　R-90Y（90度合流）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　200φ  塩ビ（密閉）

 CV-3　R-90L（90度曲り）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　200φ  塩ビ（密閉）

 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　200φ  塩ビ（密閉）

 CV-3　R-90Y（90度合流）  ○ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　●樹脂製小口径桝　○ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　●ため桝 　300φ  塩ビ（密閉）

 CV-3　R-90Y（90度合流）

 CV-3　R-90Y（90度合流）

 CV-3　R-90WY（90度両側合流）

 建築工事排水溝集水桝

 池オーバーフロー桝

 池循環リザーブタンク兼用桝、既存ポンプ再使用

　4.80

　4.81

　 1135
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　給水管（上水）を示す

　給水管（井水）を示す

　汚水管（屋内）を示す

　雑排水管（屋内）を示す

　通気管を示す

　凡　例

　汚水・雑排水管（屋外）を示す（汚水）

（雨水） 　雨水管（屋外）を示す

　凡　例

　　※仕様は桝リストによる

　　※仕様は桝リストによる

　　※仕様は桝リストによる

　凡　例

　　※仕様は桝リストによる

　　※仕様は桝リストによる

　雨水桝（コンクリート製、ため桝）を示す

　雨水桝（コンクリート製、ため桝）を示す

　既存桝（コンクリート製、ため桝）を示す

　小口径桝（樹脂製、インバート桝）を示す

　小口径桝（樹脂製、ため桝）を示す

　凡　例

　水栓を示す（単水栓）

　自動ＦＶを示す

　仕切弁を示す
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CV50×2 CV50×2

　床上掃除口を示す

　床下掃除口を示す 　逆止弁を示す
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既存ᴕ池
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部
長

課
長

補
佐

担
当 2 階 平 面 図ᴕ・ᴕ屋ᴕ根ᴕ伏ᴕ図

1 ： 100ᴕ【A-1】
1ᴕ：ᴕ200ᴕ【A-3】

山梨大学(下河東)シミック基礎医学研究施設(仮称)新営機械設備工事

	21-03

A A

B

B

DN

【外階段】

暖炉煙突

タラップ

排煙突出し窓 ᴕオペレーター（露出）
MTG−70R

複層29間口 ᴕ（S−5・S−6）（T−2）（H−1）
たて横断面

ALC枠ᴕアングル無

4322

20
5

60

43 22

5
60

W

20 W2（WA）W1（WA）

排煙シャフト屋根

EXP

たて排水ドレン

EXP

DK
C

56
B

D ・

DK
C

5
6

B
D・

DK
C

5
6

B
D ・

EXP

EXP

EXP

EXP

11250 11250
22500

300 540

840

3
2

5
0

0

1
1

2
5

0
7

0
0

0
4

7
5

0
4

7
5

0
4

7
5

0
6

3
7

5

3
2

5
0

0

N
屋ᴕᴕ根ᴕᴕ伏ᴕᴕ図

縮尺ᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕ1ᴕ：ᴕ100

9
0

0

水勾配ᴕ1/75

水勾配ᴕ1/75

アスフェルト防水押えコンクリート

アスフェルト防水押えコンクリート

アスフェルト防水押えコンクリート

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

X1 X2

X3

Y10

Y14

Y13

Y12

Y9

X4

X6

X7 X13

X12

X8X5

Z3

Z2

Z4

Z5

Z1

ウレタン防水
ウレタン防水

ウレタン防水

X1 X2

X6

X7 X9 X10 X11 X13

Y10

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y14

Y13

Y12

Y11

X3 X4

Y8

X12

X8X5

【外階段】

PS

上部排煙窓

EPS

3
2

5
0

0

1000 1835 2150 640

11250 11250
22500

4985 6265 4630 4117.79 1507.21 300 540

840
4

9
5

9
.0

8
6

2
9

0
.9

2

7
0

0
0

4
7

5
0

4
7

5
0

4
7

5
0

6
5

4
5

3
2

5
0

0

1
1

2
5

0

6
0

6
0

9
4

0

1
4

2
5

0

1
8

0
0

22800

540

1000 3985 6265 4630

7
0

0
0

4
4

5
0

4
7

5
0

4
7

5
0

6
5

4
5

排煙オペレーター

995

1
4

2
5

0

4480 1200 1240

N

ELV
9人乗り

【階段室】

【テラス-2】

吹ᴕᴕ抜
暖炉煙突（建築工事）

【多目的室-1】

【テラス-1】

庇

ドレン

散水栓＋壁埋込ボックス
1階屋根

手摺

上部庇

【多目的室-2】

4985 10895 6920

【通路-2】

【通路-2】

【通路-2】

【通路-3】

1
1

2
5

0

Z3

Z2

Z4

Z5

Z1

X1 X2

X6

X7 X9 X10 X11 X13

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y10

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y14

Y13

Y12

Y11

X1 X2

X3 X4

Y8

Y10

Y14

Y13

Y12

Y9

X12

X4

X8X5

X6

X7 X13

X12

X8X5

PS

汚

雑

井

上

汚

雑

井

PS

【女子トイレ-2】

【男子トイレ-2】 【多目的ᴕトイレ-2】

ライニング

PSPS

竪樋

60

75

60

75

60

75

60

75

縦樋60φ

3
0

0
1

8
3

0
2

0
9

0
1

8
4

0

75

35

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
0

9
8

4
5

5

5
1

5
9

7
7

5
5

3
0

0
3

0
0

2
9

2
0

3
7

8
0

2
9

5
0

庇

6453985

庇

2
5

0
6

2
9

5

EPS-23
0

0
1

5
0

0

700

防煙タレ壁H=500

7575

UP

1

2

2ᴕᴕ階ᴕᴕ平ᴕᴕ面ᴕᴕ図

縮尺ᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕᴕ1ᴕ：ᴕ100

平面詳細図２参照

75,75,100

通気VC-150
20

2
0

20

100(天井)

100(天井)

M 15

100

給 排 水 衛 生 設 備

(スラブ下配管)

(スラブ下配管)FD

150

変更指示範囲

通気VCサイズ変更



図面番号

縮ᴕ尺

工事名

Setsuo Akiyama Atelier 
S A A 図面名称

設計業務名

作成日

（有）秋 山 節 雄 建 築 工 房

1級建築士第111053号ᴕᴕ秋山節雄1級建築士事務所   東京都知事登録第30675号

山梨大学（下河東）シミック基礎医学研究施設設計業務山　梨　大　学　　施　設・環　境　部

部
長

課
長

補
佐

担
当 1 ： 30ᴕ【A-1】

1ᴕ：ᴕ60ᴕ【A-3】平面詳細図-1

M 16給排水衛生設備

山梨大学(下河東)シミック基礎医学研究施設(仮称)新営機械設備工事

	21-03

X1 X2 X6

Z2

Z1

X3 X4

Y10

Y12

X5 X7

ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式

PS

ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式

ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式

PS

【女子トイレ-1,-2】

【男子トイレ-1,-2】

【多目的ᴕトイレ-1】

竪樋

はね上手摺

L型手摺紙巻器

PS

GV32

GV50

COA50

自動FV

自動FV

自動FV

自動FV

自動FV

自動FV

自動FV

100

100

32

32

10
0

10
0

50

50

32

100

50

50

50

20

50

20

40

20

75

75

20

20

20

65

75

75

75

20

20

32

20

50

50

25

25

10
0

100

100

32

32,50,75,75,100 100

COA100

COA75

100

50

20

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

以降屋外排水桝へ
１階平面図参照

井水給水管
１階平面図参照

5
0

50

上水給水管
１階平面図参照

COA100

COC100

COC100

50

50

50

1
0
0

1
0
0

100

100

5
0

50

50

32 32

100

100

20

100

1
0
0

2
0

2
0

40

50

50

65

65

(床上) (床
上
)

(床上)

(床上)
以降床上配管

65

50 75

75

50

50
50

50

50

32

5
0

506565

5
0

50

5
0

COA100

100
100

GV
32

GV
50

20
(床上)

20

25

20

(床上)
洗浄便座専用給水栓
（上水系統） 以降床上配管

洗浄便座専用給水栓
（上水系統）

25

20

洗浄便座専用給水栓
（上水系統）

2
0

N

変更指示範囲

掃除口中止
掃除口位置変更


