
図面変更指示書
山梨大学（下河東）附属病院トリアージ施設新営工事 令和3年4月30日

No 図面番号 変更前 変更後

1
D-15、17、
23

風除室1・2手洗用ライニング ライニング取り止めの上フカシ壁に変更

2 D-15、21

地下ﾋﾟｯﾄ外壁面：ゴムアスファルト系塗膜
防水（Y-1）先やり工法

地下ﾋﾟｯﾄ外壁面防水取り止め

3
D-15、19、
21

基礎巾木：コンクリート打放しの上、アクリル
シリコン樹脂系塗材

基礎巾木：アクリルシリコン樹脂系塗材取り
止め

4 D-22

天井点検口（エアタイト仕様）450×450 エアタイト仕様取り止め

5

6

7

8


