
図面変更指示書

Ｎｏ 図面番号 Ｎｏ

1 E-08 1

2 E-09 2

3 E-21 3

4 E-K02 4

5 E-K04 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

〈E-K04〉
仮職員室
・【情報用ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ CAT6対応 8極8芯ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ･天井付】
　 新設 の記載あり
・【既設防犯ｶﾒﾗ～ITVへのUTP配線】 新設の記載あり

〈E-K04〉
仮職員室
・【情報用ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ CAT6対応 8極8芯ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ･天井付】
　 新設を7個取止めとする
・【既設防犯ｶﾒﾗ～ITVへのUTP配線】 新設を既設配線再使用に変更

山梨大学(武田1(附特))校舎(小学部)改修電気設備工事

〈E-21〉
照明器具　防犯灯【GA18】、【GB9】 新設の記載あり

令和4年7月27日

〈E-08〉
天井内ケーブルラック（ZM-800B） 新設を取止めとする

〈E-09〉
天井内ケーブルラック（ZM-800B） 新設を取止めとする

変　更　後

〈E-K02〉
仮職員室
・【埋込コンセント 2P15A(E付)×2 抜止め】 新設の記載あり

〈E-08〉
天井内ケーブルラック（ZM-800B） 新設の記載あり

変　更　前

〈E-09〉
天井内ケーブルラック（ZM-800B） 新設の記載あり

〈E-K02〉
仮職員室
・【埋込コンセント 2P15A(E付)×2 抜止め】 新設を6個取止めとする

〈E-21〉
照明器具　防犯灯【GA18】、【GB9】 新設を取止めとする


