
図面変更指示書

Ｎｏ 図面番号 Ｎｏ

1 特A-02、 1

A-02、'A-07、

A-10、'A-28

2 A-05、A-06、 2

A-13～19、

A-24、'A-25

3 A-05、A-06、 3

A-14、A-17、

A-19、A-21、

A-25、A-29

4 A-25、A-33 4

5 A-10、A-14、 5

A-15、A-17、

A-18、A-32

6 A-10、A-12、 6

A-20～22

令和4年7月27日

屋根及び庇の防水改修工事は取りやめとし、既存のままとする。
但し、設備基礎新設に伴う防水工事は行う。

「ADC1、ADC2、AWC1～14」はカバー工法での改修を取りやめ、ガラ
ス及びアルミ複合パネルの入れ替えとする。

変　更　後

出入口の「AWD101～103」を「AWD1～3（アルミ+集成材）」に改修す
る。また、ガラスは「複層ガラス（ST5+A6+FL5）」とする。

屋根及び庇の防水改修工事を行う。

変　更　前

「ADC1、ADC2、AWC1～14」はカバー工法にて改修を行う。

出入口の「AWD101～103」を「AWD1～3（アルミ）」に改修する。
また、ガラスは「単層ガラス（ST5）」とする。
A-33は図面変更前の詳細図であるため、削除する。

プレイルームの「AW101～104」は改修取りやめとし、既存のままとす
る。
A-29の「プレイルーム外部アルミ製建具改修詳細図」は図面変更前
の詳細図であるため、削除する。

機械設備の配管工事に伴い、犬走り及び手洗い場の改修を行う。 機械設備の配管工事の取りやめに伴い、犬走り及び手洗い場の改修
を取りやめとし、既存のままとする。
A-32の「手洗い場詳細図」は図面変更前の詳細図であるため、削除
する。

ブラインドボックスの新設を行う。 ブラインドボックスの新設は取りやめとする。

山梨大学(武田1(附特))校舎(小学部)改修工事

プレイルームの「AW101～104」を「AD1a、AD1ｂ、AW1～4」に改修す
る。


