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一級建築士 第 217345 号 中込 秀　

Design Room：山梨県甲府市相生1-5-15-2F
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国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

山梨県知事登録 第 1-031984 号

担　　当

山梨大学（医病）新西病棟７階無菌病室改修機械設備工事
山梨大学（医病）新西病棟７階無菌病室改修実施設計業務
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衛生設備　改修後７階平面詳細図 M　-　03

※点線配管は存置のこと。
　実線配管は新設のこと。
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新　設　器　具　表

名　称 数

手洗器（サーモスタット付） 4

化粧鏡（360×600） 4

TOTO

L-A101KME　ＬＦ-32PA

KF-D3660AG

LIXIL

YM3560F

LS850BPA

既存配管へ接続
（給水・排水・給湯）

既存配管へ接続

既存配管へ接続　　

既存配管へ接続　　
（給水・排水・給湯）

（給水・排水・給湯）

（給水・排水・給湯）

給水・給湯管は既存ＬＧＳ壁内を立下げのこと

排水管はライニング部を立上げのこと

４０排水管はライニング部を立上げのこと排水管はライニング部を立上げのこと

排水管はライニング部を立上げのこと

給水・給湯管は既存ＬＧＳ壁内を立下げのこと給水・給湯管は既存ＬＧＳ壁内を立下げのこと

洗面器 4 L-275FCR-H L270D


