
令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

1

S-07
A-07

建物①～③通り間ｽﾊﾟﾝ長について、
構造図では①～②1,900､②～③7,000､①～③計8,900ですが、
意匠図では①～②1,700､②～③7,700､①～③計9,400です。
意匠図が正で、①～②1,700､②～③7,700､①～③計9,400と考えてよろしいですか。

1

宜しいです。【S-07～16参照】

2

S-00-1
S-01

試験掘りについて、
S-00-1図では行うですが、S-01図では無です。先行根切の根切床の状態確認を行うものと考
えてよろしいですか。

2

宜しいです。【S-01参照】

3

S-01

載荷試験について、
無の指示ですが、地盤改良工事において長期許容支持力度300kN/m2確認1か所必要と考
えてよろしいですか。

3

宜しいです。

4

S-01
S-05

地盤改良について、
明記ありませんが、柱状地盤改良ﾃﾉｺﾗﾑ工法同等と考えてよろしいですか。

4

宜しいです。【S-04図参照】

5

S-01
S-05

地盤改良固化材について、
明記ありませんが、六価ｸﾛﾑ溶出試験が必要と考えてよろしいですか。

5

宜しいです。【S-04図参照】

6

特A-02

土工事の埋戻し及び盛土について、
B種の指示ですが、仮置き場所をご指示下さい。

6

工事区域内とします。

7

S-00-1
S-01

鉄筋圧接継手の試験について、
S-00-1図では超音波探傷試験ですが、S-01図では引張試験です。両方採用と考えてよろし
いですか。

7

S-00-1超音波探傷試験のみ採用とします。

8

S-03
S-13
S-18

基礎梁増打補強筋について、
基礎梁ﾘｽﾄで4-D22、配筋標準図で主筋の一段落し径(D16以上)、架構配筋詳細図で3-
D25(主筋の一段落し径)です。配筋標準図より主筋の一段落し径(D16以上)と考えてよろしいで
すか。
又、D19以上の継手は圧接と考えてよろしいですか。

8

3-D25を正とします。
継手は圧接とします。

9

S-14

柱帯筋S13について、
柱ﾘｽﾄ1階C2の帯筋がS13@100ですが、S13は高強度せん断補強筋KSS785規格品同等と考
えてよろしいですか。

9

宜しいです。【S-00-1図参照】

10

S-14

柱帯筋S13の加工方法について、
柱ﾘｽﾄ1階C2の帯筋がS13@100ですが、中子筋共にH型(たが型)と考えてよろしいですか。

10

柱帯筋は、D13、S13、全て溶接型とします。

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答
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令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

11

S-14

柱帯筋S13の仕口ﾌｰﾌﾟについて、
柱ﾘｽﾄ1階C2の帯筋がS13@100ですが、仕口ﾌｰﾌﾟはD13@100と考えてよろしいですか。

11

宜しいです。

12

S-15

梁ｽﾀｰﾗｯﾌﾟS13について、
大梁ﾘｽﾄG5.G6でS13ですが、S13は高強度せん断補強筋KSS785規格品同等と考えてよろし
いですか。

12

宜しいです。

13

S-16

小梁ﾘｽﾄB2について、
断面寸法400x800と200x700のB2がありますが、200x700のB2はB4と読み替えると考えてよ
ろしいですか。

13

宜しいです。

14

S-06
A-06

ﾋﾟｯﾄ床天端ﾚﾍﾞﾙについて、
構造基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図でFS1天端が1FL-1560の指示ですが、FS2も含めて、意匠ﾋﾟｯﾄ平面図及
び矩計図の様に水勾配のあるﾚﾍﾞﾙと考えてよろしいですか。

14

宜しいです。

15

S-06
S-13
A-06
A-13

ﾋﾟｯﾄ部⑤-⑥通り間基礎梁FB1について、
ﾘｽﾄで底に捨ｺﾝ砕石地業図示、構造基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図でFS1･FS2を区切るようにありますが、意
匠ﾋﾟｯﾄ平面図及び矩計図のでは人通口もなく梁下を抜けれる小梁の図示です。梁成からも梁
下の空いた梁と考えてよろしいですか。
又、その場合、底盤FS2はFS1と読み替えてよろしいですか。

15

宜しいです。

16

S-06
S-13
A-06
A-13

ﾋﾟｯﾄ部②-③通り間基礎梁FB3について、
梁成が1200ですが、底盤FS2下まで梁下増打と考えてよろしいですか。

16

宜しいです。

17

S-06
A-06

ﾋﾟｯﾄ埋戻し範囲について、
埋戻し範囲が、構造基礎･ﾋﾟｯﾄ伏図では⑥通り右ですが、意匠ﾋﾟｯﾄ平面図ではA通り/①～③間
です。意匠ﾋﾟｯﾄ平面図が正と考えてよろしいですか。

17

宜しいです。

18

S-06
A-06

前記質疑ﾋﾟｯﾄ埋戻し範囲が意匠図正の場合のﾋﾟｯﾄ床について、
下記と考えてよろしいですか。
1）⑥通り右ﾋﾟｯﾄ床:FS2
2）A通り/①～③間埋戻部：FS2は不要

18

宜しいです。

19

S-08
S-09
A-17
A-18

2･3階3･6通り庇端部袖壁について、
構造伏図でW15ですが、意匠平面詳細図では巾400程度ある様です。意匠平面詳細図が正
で、巾400、配筋ﾀﾃﾖｺ筋共D13@200ﾀﾞﾌﾞﾙと考えてよろしいですか。

19

W35　配筋ﾀﾃﾖｺ筋共D13@200ﾀﾞﾌﾞﾙとします。

20

A-09
A-32

西側曲面外壁の化粧ﾘﾌﾞについて、
ﾘﾌﾞ頂部縦補強筋1-D13、横筋D10@200程度の補強筋が必要と考えてよろしいですか。

20

宜しいです。
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令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

21

S-11
A-13

①②通り西側曲面外壁の高さについて、
構造軸組図では柱･梁天端が3FL+3900までですが、意匠矩計図では梁天端上に3FL+5200
までH1300梁巾厚の壁があります。W450の壁(ﾀﾃﾖｺ筋D13@100ﾀﾞﾌﾞﾙ)があるものと考えてよ
ろしいですか。

21

H1300、壁はW45、t=450(ﾀﾃﾖｺ筋D13@100ﾀﾞﾌﾞﾙ)とします。

22

A-09
A-28

壁の増打補強について、
南北外壁を70mm増打するようですが、D10@200ｼﾝｸﾞﾙｸﾛｽ程度が必要と考えてよろしいです
か。

22

不要とします。

23

A-28
A-32

南北外壁ﾚﾘｰﾌについて、
W800xH2195xD50壁を欠き込むようですが、西側曲面外壁の化粧ﾘﾌﾞと同じく特注化粧型枠
(ｽﾁﾛｰﾙ材)を打ち込むものと考えてよろしいですか。

23

在来で通常のスチロール材による細工とします。

24

S-03
S-09

R階床梁伏図の隅部補強筋について、
③⑥通りに範囲図示が4か所ありますが、補強要領はS-03配筋標準図の屋根ｽﾗﾌﾞ補強3-
D13 L1500と考えてよろしいですか。

24

宜しいです。

25

S-08
A-13

6通り右渡り廊下について、
意匠図では壁･屋根床･屋根梁がRCのようですが、構造図にありません。構造図をご指示下さ
い。

25

S-07～09図に示しています。

26

S-07
A-13

6通り右渡り廊下基礎梁FCG1下の壁について、
意匠図で基礎梁下に壁がありますが、W17と考えてよろしいですか。

26

宜しいです。

27

S-08
A-13

6通り右渡り廊下と既存棟取合について、
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt50で絶縁すると考えてよろしいですか。

27

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt20で絶縁とします。

28

S-07
A-11

A通りｽﾛｰﾌﾟについて、
意匠矩計図-1でｽﾛｰﾌﾟ外構工事とありますが、構造詳細図がありません。構造図をご指示下さ
い。

28

A-42図に示しています。

29

A-11

A通りｽﾛｰﾌﾟの建物取合について、
ｽﾛｰﾌﾟ束壁と建物基礎梁間はｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt10で絶縁すると考えてよろしいですか。

29

絶縁は不要、差し筋で固定とします。
差筋重ね継ぎ手D-10 40d@250

30

S-07
A-12

A通り/②-③間の玄関階段について、
意匠矩計図-2で階段外構工事とありますが、構造詳細図がありません。構造図をご指示下さ
い。

30

A-42図に示しています。

3



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

31

S-07
A-16

6通り及びC通りの小階段について、
意匠1階平面詳細図で渡り廊下及び電気機械室への階段がありますが、構造図がありません。
構造詳細図をご指示下さい。

31

A-42図に示しています。

32

S-07
A-12
A-16

玄関階段及び6通り･C通りの小階段について、
下記と考えてよろしいですか。
1）地業:捨ｺﾝ50+砕石60
2）ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様:Fc24(Fq30)N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm
3）本体への鉄筋定着:配筋同径同ﾋﾟｯﾁのｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

32

１）2)宜しいです。
3)本体から差し筋を出しておいてそれと重ね継ぎ手で接合してくださ
い。
　差筋重ね継ぎ手D-10 40d@250

33

S-07
A-12

C通り外/②-③間の床について、
1階床梁伏図で床と思われる図示がありますが、意匠図では無い様です。不要と考えてよろしい
ですか。
否の場合は、構造詳細図をご指示下さい。

33

宜しいです。

34

S-17
A-14

屋外階段2の踊り場について、
断面詳細がありませんが、下記と考えてよろしいですか。
1）厚み：t170
2）配筋：短辺上D16@100､下D13@100、長辺D10@200ﾀﾞﾌﾞﾙ

34

CS2となります。【S-10参照】

35

A-16

屋内設備基礎について、
電気機械室に設備基礎1.2.3.4がありますが、配筋はD10@200ｸﾛｽ､端部補強1-D13程度と
考えてよろしいですか。

35

宜しいです。

36

A-08
A-11

PH階機械設備基礎F3.F4.F5について、
ｹﾞﾀ基礎で、配筋は上下主筋D19@150、STP筋D10@200程度と考えてよろしいですか。

36

いいえ。A-28図の機械設備基礎詳細図を参照してください。

37

A-08
A-11

PH階機械設備基礎F6について、
柱型基礎で、配筋は主筋8-D19、HOOP筋D10@100程度と考えてよろしいですか。

37

宜しいです。

38

A-03
A-08
A-11

設備架台ついて、
外部仕上表屋根でH-150x75x5x7x8指示ですが、下記と考えてよろしいですか。
1）H-150x75x5x7x8はH-150x75x5x7に読み替える。
2）配置：屋根1のF3.F4.F5上図示部
3）太陽光ﾊﾟﾈﾙ基礎F6上部は不要
4）ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ：2-M16 L320

38

宜しいです。

39

A-08
A-11

PH階配管立上りについて、
壁･屋根共に配筋D10@200ﾀﾞﾌﾞﾙ程度と考えてよろしいですか。

39

宜しいです。

40

A-08
A-11

PH階庇2受のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄについて、
矩計図で厚みが300程度ありますが、配筋D13@200ﾀﾞﾌﾞﾙ程度と考えてよろしいですか。

40

宜しいです。
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令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

41

S-03
特A-08
A-32

耐震ｽﾘｯﾄ幅tについて、
特A-08図で25ですが、S-03図ではｽﾘｯﾄ長さの1/100以上とします。とあります。鉛直ｽﾘｯﾄは
ｽﾘｯﾄ長さの1/100以上(5mm刻み)、水平ｽﾘｯﾄは25と考えてよろしいですか。

41

宜しいです。

42

S-03
S-13

梁貫通孔補強要領について、
基礎､基礎梁ﾘｽﾄにφ600の補強要領がありますが、特記無き限り、鉄筋標準配筋の在来補強
と考えてよろしいですか。

42

宜しいです。

43

S-03

梁貫通孔補強の数量について、
貫通径別の数量若しくはｷｰﾌﾟﾗﾝをご指示下さい。

43

A-06図に示しています。

44

A-11

屋上押えｺﾝｸﾘｰﾄについて、
t80とし、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6-100x100と考えてよろしいですか。

44

宜しいです。

45

A-11

屋上押えｺﾝｸﾘｰﾄ部、伸縮目地について、
成形伸縮目地W25と考えてよろしいですか。

45

宜しいです。

46

特A-02
A-03

屋上断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水について、
･特A-02図:AI-1
･A-03図:AI-2
AI-2を正と考えてよろしいですか。

46

宜しいです。

47

A-11

屋上陸屋根について、
水下側に排水溝、防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝W250xH50 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ3.2-50x50があるものと考えて
よろしいですか。

47

宜しいです。

48

A-03

丸環について、
か所数をご指示下さい。

48

A-08図に示しています。

49

A-13

以下のEXP.Jについて、
ﾒｰｶｰ品番･耐火時間をご指示下さい。
･屋根水切 EXP.J
･外壁-外壁ｺｰﾅｰ EXP.J

49

A-28図に示しています。
また、耐火1時間とします。

50

A-07
A-08

屋根-2･3について、
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝが1か所ですが、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管:ｽﾃﾝﾚｽφ50があるものと考えてよろしいですか。

50

宜しいです。
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令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

51

A-07
A-13

屋根-3のﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝについて、
A-07図では横型ですが、A-13図では竪型です。竪型と考えてよろしいですか。

51

宜しいです。

52

特A-04
A-08

横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝについて、
特A-04図で屋根1～3で径80の記載がありますが、取付か所をご指示下さい。

52

屋根-3を径80とします。

53

特A-03

竪樋ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽについて、
φ89の取付範囲をご指示下さい。

53

屋根-3の竪樋とします。

54

A-13

建物内の内樋について、
配管用鋼管+防露巻と考えてよろしいですか。

54

宜しいです。

55

A-12

ﾙｰﾌﾃﾗｽ2のｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ(φ65 竪樋に接続)について、
配管用鋼管+防露巻と考えてよろしいですか。

55

宜しいです。

56

A-12

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝの防塵ｶﾊﾞｰについて、
仕様詳細をご指示下さい。

56

SUS製既製品とします。
カネソウ OS-3同等以上とします。

57

A-09
A-12

ﾙｰﾌﾃﾗｽ1･2のｽﾃﾝﾚｽ手摺について、
竪格子はFB-75x9 @150と考えてよろしいですか。。

57

支柱部分、及び笠木部分はFB-75x9
竪格子はFB-6X25@100とします。

58

A-12

1Fｴﾝﾄﾗﾝｽ庇先端小口塞ぎについて、
ｽﾁｰﾙDPとありますが、ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ+DPと考えてよろしいですか。

58

宜しいです。

59

A-12

ACW-1･3頂部の笠木について、
ｱﾙﾐ曲加工と考えてよろしいですか。その場合、厚さ･表面仕上をご指示下さい。

59

宜しいです。
2.0mm以上とします。

60

A-12

ACW-1･3頂部の笠木について、
RC躯体との取合ｼｰﾘﾝｸﾞは変成ｼﾘｺｰﾝ系20x15+20x15と考えてよろしいですか。

60

25x15+25x15とします。

6



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

61

-

以下の項目のﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。
･防水型複層塗材E
･外装薄塗材E
･階段1･EV外壁 可とう形外装薄塗材(ｶﾗｰ着色)
･ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ床 300角ﾀｲﾙ
･ｸﾘｱ塗装
･ﾚﾘｰﾌ部ｸﾘｱ塗装
･軒天井 木調化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 61

･防水型複層塗材E：適宜見込むこと
･外装薄塗材E：適宜見込むこと
･階段1･EV外壁 可とう形外装薄塗材(ｶﾗｰ着色)：特【A-05図参
照】
･ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ床 300角ﾀｲﾙ：LIXILストーンエッジⅡ床用同等以上
･ｸﾘｱ塗装：セラミクリートSi工法同等以上
･ﾚﾘｰﾌ部ｸﾘｱ塗装：セラミクリートSi工法同等以上
･軒天井 木調化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板：DIC フネンWO同等以上

62

A-08

屋上基礎(F1～6)について、
F1･2はﾍﾞﾀ基礎H150、F3～6はｹﾞﾀ基礎(A-28図の機械設備基礎の詳細)と考えてよろしいで
すか。

62

宜しいです。

63

A-07

視覚障がい者用床材(誘導･注意喚起)について、
仕様詳細･ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

63

ナカ工業 ガイドステップ SCS14同等以上とします。

64

A-03
A-09

ｴﾝﾄﾗﾝｽｽﾛｰﾌﾟ、立上り壁について、
A-03図では人工木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷですが、A-09図では化粧ﾘﾌﾞ(可とう形外装薄塗材E)です。可と
う形外装薄塗材Eとし化粧ﾘﾌﾞは不要と考えてよろしいですか。必要な場合、化粧ﾘﾌﾞの詳細･寸
法をご指示下さい。

64

複層塗材Eとします。化粧リブは不要です。

65

A-03
A-09

1FｽﾛｰﾌﾟのSUS手摺について、
外部仕上表でFB-75x9とありますが、支柱･横桟の部材寸法をご指示下さい。

65

A-42図に示しています。

66

A-09

1F外部階段(3か所)の竪格子手摺について、
SUS焼付塗装H800、手摺:FB-75x9、竪格子:FB-75x9@100と考えてよろしいですか。

66

外部階段2及び3の手すりは不要とします。【A-42図参照】

67

A-09

北面(5-6､C)通り及び東面(6､B-C)通りの外部階段について、
･床･踏面蹴込:ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上
･段鼻:ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ
以上のように考えてよろしいですか。

67

･床･踏面蹴込:RC金鏝仕上
･段鼻:ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ
とします。

68

A-12

ｴﾝﾄﾗﾝｽ軒天井及び下り壁、ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張について、
仕様詳細･厚さ･ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

68

アルミニウム製 t=0.8mm 面幅200となります。【A-28図参照】

69

A-03
A-12

ｴﾝﾄﾗﾝｽ軒天井 木調化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板について、
t6とし、廻縁は塩ﾋﾞと考えてよろしいですか。

69

宜しいです。

70

A-03

ｴﾝﾄﾗﾝｽ軒天井 木調化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板下地のLGSについて、
耐風仕様と考えてよろしいですか。

70

耐風仕様は不要とします。

7



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

71

A-14

3F～屋上、外部階段について、
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟは不要と考えてよろしいですか。

71

必要とします。

72

A-14

3F～屋上、外部階段について、
外壁側に塗膜防水(X-2)H100、ｻｻﾗ平均H175があるものと考えてよろしいですか。

72

宜しいです。

73

A-13
A-14

3F～屋上、外部階段軒天井について、
A-13図では外装薄塗材Eですが、A-14図では防水型複層塗材Eです。外装薄塗材Eと考えて
よろしいですか。

73

宜しいです。

74

A-14

3F～屋上、外部階段の手摺について、
A-14図で手摺笠木がFB-40x6とFB-40x12の記載がありますが、FB-40x6と考えてよろしいで
すか。

74

FB-40x12とします。

75

A-14

3F～屋上、外部階段の手摺について、
SUS焼付塗装と考えてよろしいですか。

75

宜しいです。

76

A-28

庇天端、ﾊﾄ避けﾜｲﾔｰ支柱について、
詳細をご指示下さい。

76

既製品とします。

77

A-28

庇先端下端、水切目地(20x20)について、
△の記載ですが、ｼｰﾘﾝｸﾞをするのでしょうか。ご指示下さい。

77

シーリング不要とします。

78

A-13

ﾙｰﾌﾃﾗｽ1、逆梁部の通水管φ65について、
塩ﾋﾞと考えてよろしいですか。

78

SUS製逆張り用既製品とします。
実径60以上とします。カネソウ OS-3同等以上とします。

79

A-09

外壁亀裂誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞについて、
立面図で誘発目地の図示がありますが、図示以外の柱脇及び3mﾋﾟｯﾁで誘発目地があるものと
考えてよろしいですか。

79

宜しいです。

80

A-09
A-40

東面立面について、
打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞの位置が北･西･南面はFLの位置ですが、東面はFL+800の位置にあり、また
東立面では外壁の位置が1FL±0より外壁ですが、外構図ではSGL+200及びSGL-100の位置
から外壁があります。修正の東立面図をご指示下さい。

80

A-09図に示しています。

8



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

81

A-09

西面外壁(R付)について、
曲面と考えてよろしいですか。

81

宜しいです。

82

A-13

ﾙｰﾌﾃﾗｽ1、曲面外壁について、
A-13図で外壁下地材90x45@303とありますが、ｽﾃﾝﾚｽ軽量鉄骨t90と考えてよろしいです
か。

82

宜しいです。

83

A-23

2･3F A･C通り庇軒天井について、
A-23図で目地の記載がありますが､亀裂誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞがあるものと考えてよろしいですか。

83

宜しいです。

84

-

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張について、
下地PB面にｼｰﾗｰ処理が必要と考えてよろしいですか。

84

公共建築工事標準仕様書の通り、必要とします。

85

A-18

3階間仕切壁について、
3階平面詳細図で一部壁符号の無い範囲があります。下図の様に考えてよろしいで
すか。

・ 　　        :FW2 /　　          :FW3

85

図渡し図のA-18図に示している通りです。

86

A-32

天井間接照明について、
A-32図で間接照明-2の詳細が2つありますが、下図を間接照明-3に読替えると考えてよろし
いですか。

86

宜しいです。

9



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

87

A-29

AW額縁について、
A-29図でSt製ｱﾙﾐｻｯｼ枠 80x25とありますが、SOP塗装と考えてよろしいですか。

87

宜しいです。
なお、アルミサッシ枠は80ｍｍではなく85ｍｍです。

88

-

ACW-1･-2･-3について、
膳板･額縁･上枠(ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ)の仕様･納まりが不明です。断面詳細をご指示下さい。

88

ブラインドボックスは不要天井折り上げとします。
膳板はアルミ製t=2.0mm曲げ、H=100とします。

89

特A-05

天井下地軽量鉄骨について、
耐震補強は必要でしょうか。必要な場合は詳細をご指示下さい。

89

本工事の天井は特定天井にあたらないため、耐震補強は不要とし
ます。
【その他は公共建築工事標準仕様書による】

90

A-11
A-12
A-13

外壁断熱について、
A-11～13図でｽﾗﾌﾞ下折返しの記載がありませんが､W600の折返し(硬質ｳﾚﾀﾝ吹付t25)が必
要と考えてよろしいですか。

90

不要とします。

91

A-12
A-23

1Fﾎｰﾙの天井について、
C通り側ACW-1取合い(下図赤丸内(青線･赤線))の納まりが不明瞭です。詳細をご指示下さ
い。

  <A-12図 C通り側>                     <拡大図>

91

赤線部分は折り上げ天井とし
青線部分は躯体にEP塗装仕上げとします。
躯体とボードは面いち突きつけ、目透かし納めとします。

92

A-13
A-16

1Fﾎｰﾙの壁について、
1通り側(曲面壁)の下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞが､A-13図ではt12.5とありますが、A-16図ではt9.5です。
t12.5を正と考えてよろしいですか。

92

宜しいです。

93

A-12
A-13
A-16

1Fﾎｰﾙのﾍﾞﾝﾁ(造作家具)について、
仕様が不明です。断面詳細をご指示下さい。

93

A-29図に示しています。

94

A-03
A-29

1F風除室の受付ｶｳﾝﾀｰについて、
A-29図でなら集成材とありますが、塗装の仕様をご指示下さい。

94

ウレタンクリア塗装とします。

10



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

95

A-03
A-13
A-16

1F電気機械室(104)の浮床について、
A-13図で防振ｺﾞﾑ支持浮床とありますが、防振ｺﾞﾑのﾒｰｶｰ･商品名･品番をご指示下さい。

95

MAFF工法同等品以上とします。【A-13図参照】

96

A-15
A-23

1Fﾛｯｶｰ(106)の天井について、
A-23図で岩綿吸音板(CH2400)の範囲がありますが、一部(踊場下等)CH2400に満たない範
囲があります。同範囲はRC面打放補修の上EP仕上と考えてよろしいですか。

96

宜しいです。

97

特A-09
A-31

1F湯沸室(108)の流し台について、
特A-09図(流し台ﾕﾆｯﾄ)で流し台H850/吊戸棚H700に適用(〇)の記載がありますが、A-31
図では流し台H800/吊戸棚H800です。流し台H850/吊戸棚H700を正と考えてよろしいです
か。

97

A-31図を正とします。

98

A-03
A-23

1F倉庫3(116)の天井について、
A-03図:EP-G
A-23図:EP
EP-Gを正と考えてよろしいですか。

98

宜しいです。

99

A-04
A-17

2Fﾊﾟｽﾙｰﾑ(215)について、
仕上表に記載がありません。3Fﾊﾟｽﾙｰﾑ1･2の仕上げに倣うと考えてよろしいですか。

99

宜しいです。

100

A-04
A-12

2Fﾎｰﾙの床について、
A-04図:FT(木)
A-12図:FS
FT(木)を正と考えてよろしいですか。

100

宜しいです。

101

A-12
A-23

2Fﾎｰﾙの天井について、
A-23図で折上天井(下図A)とありますが、ACW-3上枠(下図B)との納まりが不明瞭です。断面
詳細をご指示下さい。

     <A(A-23図)>                <B(A-12図)>

101

質疑91番と同様
梁部分以外は折り上げ天井とし
梁部分は躯体にEP塗装仕上げとします。
躯体とボードは面いち突きつけ、目透かし納めとします。

102

A-12

2Fﾎｰﾙの落下防止手摺について、
A-12図でSUS製落下防止手摺とありますが、部材寸法及び姿図が不明です。詳細をご指示下
さい。

102

A-30図に示しています。

103

A-03
A-04

3F 洗浄室の床について、
A-03図(略号記号欄)でFS(洗)(洗浄室仕様､ﾌﾗｯﾄ防滑性､抗菌性､耐熱性)とありますが、A-
04図(床仕上欄)でFS(耐薬)とあります。
洗浄室の床仕上はFS(洗)と考えてよろしいですか。

103

宜しいです。

11



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

104

A-03
A-04

前項質疑正(3F 洗浄室の床がFS(洗))の場合､
FS(洗)のﾒｰｶｰ･商品名･品番をご指示下さい。

104

ロンシール ロンレイドASコンフォート同等以上とします。

105

A-04

3F M･W脱衣室の上り框について、
A-04図(備考欄)でSUS製上り框 H187xW35とありますが、t1.6曲げ加工 HL仕上げと考えてよ
ろしいですか。

105

宜しいです。

106

A-04

3F M･W脱衣室の脱衣棚について、
A-04図(備考欄)に脱衣棚とありますが、仕様詳細が不明です。断面詳細をご指示下さい。

106

A-30図に示しています。

107

A-24
A-27

3F M･W脱衣室について、
A-24図でﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ出入口部に三方枠(PF1)とありますが、下枠は不要でしょうか。必要な場
合は詳細をご指示下さい。

107

必要、4方枠とします。

108

A-15
A-23

階段1の最上階天井について、
A-15図ではEPですが、A-23図ではDR9です。DR9を正と考えてよろしいですか。

108

宜しいです。

109

A-15

階段1の壁付手摺について、
仕様･ﾒｰｶｰ･品番をご指示下さい。

109

ナカ工業 O-34同等以上とします。

110

A-15

階段1の最上階床付手摺について、
仕様･部材寸法をご指示下さい。

110

A-30図に示しています。

111

A-32

階段1の点字ﾌﾞﾛｯｸについて、
A-32図にあるﾎｰﾙの点字ﾌﾞﾛｯｸと同仕様と考えてよろしいですか。

111

宜しいです。

112

A-04
A-14

階段2の天井について、
A-04図(天井仕上欄)でGD-D9.5とEP-Gとありますが、A-14図ではEP-Gのみです。天井仕上
はEP-Gのみと考え､下地ﾎﾞｰﾄﾞにGB-R9.5を見込むと考えてよろしいですか。

112

3階天井はGB-D
1、2階の段裏はEP-Gとします。

113

A-03
A-16

1･2F MWC(115･214)の壁について、
階段側RC間仕切面の納まりが不明です。耐水PBt12.5(GL工法)の上､室内仕上材(FK-D6)と
考えてよろしいですか。

113

躯体にEP-Gとします。

12



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

114

A-16
A-31

1･2F MWC(115･214)の汚垂ﾀｲﾙについて、
A-31図で汚垂ﾀｲﾙ(900x600)とありますが、TOTO:ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱPU(薄型)同等品と考えてよ
ろしいですか。

114

宜しいです。

115

A-21
A-17

1,2F MWC 小便器手摺について、
A-17の2F平面詳細図には手摺が記載されていますが、
A-21図では「1階のみ」と記載されています。
A-21図を正と考えてよろしいですか。

115

2階も設置するものとします。

116

A-03
A-16

1･2F WWC(114･213)の化粧鏡について、
A-03図:6か所
A-16図:4か所
4か所を正と考えてよろしいですか。

116

宜しいです。

117

A-03
A-16

1･2F WWC(114･213)の姿見鏡について、
A-03図:W200xH800
A-16図:W300xH1500
W300xH1500を正と考えてよろしいですか。

117

宜しいです。

118

A-16

1F ｵｰﾙｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾄｲﾚ(111)について、
A-16図でﾗｲﾆﾝｸﾞが点線記入ですが、設備工事と考えてよろしいですか。建築工事の場合は､
断面詳細をご指示下さい。

118

設備工事とします。

119

A-16

1F ｵｰﾙｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾄｲﾚ(111)について、
衛生設備器具(鏡含む)は全て設備工事と考えてよろしいですか。建築工事の項目がある場合
は､仕様をご指示下さい。

119

全て設備工事とします。

120

特A-08
A-32

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽについて、
特A-08図でﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板とありますが、A-32図でMDF(+芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)とあります。ﾒﾗﾐ
ﾝ樹脂化粧板を正と考えてよろしいですか。

120

宜しいです。

121

A-16
A-31

小便器隔て板について、
A-31図で小便器隔て板詳細図がありますが、A-16図で小便器脇の隔て壁には壁符号(S8)の
記載があります。小便器隔て板は不要と考えてよろしいですか。

121

必要とします。

122

A-31

ﾄｲﾚの手摺について、
A-31図(大便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ詳細図･小便器ﾗｲﾆﾝｸﾞ詳細図)でL型手摺/小便器用手摺があります
が、工事区分が不明です。建築工事と考えてよろしいですか。

122

宜しいです。

123

A-32

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾊﾝｶﾞｰ取付下地について、
吊下げﾊﾟｲﾌﾟの径をご指示下さい。

123

φ50程度とします。

13



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

124

特A-09

収納家具について、
特A-09図(項目欄)で収納家具に適用(〇)の記載がありますが、図中に見当たりません。必要
な場合は収納家具のか所数･仕様詳細をご指示下さい。

124

不要とします。

125

A-23
A-29

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞについて、
工事区分が不明です。建築工事と考えてよろしいですか。

125

宜しいです。

126

A-23
A-29

前項質疑正(ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞが建築工事)の場合､
ﾒｰｶｰ･商品名をご指示下さい。

126

スラット幅25程度　メーカー標準品とします。

127

A-16

消火器について、
工事区分が不明です。建築工事と考えてよろしいですか。

127

ボックスは建築工事、消火器は施主支給とします。

128

A-16

前項質疑正(消火器が建築工事)の場合、
仕様をご指示下さい。

128

消火器は施主支給とします。

129

A-28

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ金物について、
A-28図のEXP.Jｷｰﾌﾟﾗﾝで床(E-5)の記載がありますが、EXP.J詳細図に記載が無く詳細が不明
です。断面詳細をご指示下さい。

129

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt20で躯体絶縁の上
T型床見切りジョイナーカブセとします。

130

特A-06

鍵箱について、
特A-06図で鍵箱が※有りとありますが、市販品60組用と考えてよろしいですか。

130

宜しいです。

131

A-38

屋内LEDｻｲﾝ(B1)について、
仕様詳細が不明です。姿図及び断面詳細ご指示下さい。

131

A-38図に示しています。

132

A-38

室名表示ｻｲﾝ(E1･E2)･ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(F1)について、
ﾒﾗﾐﾝ化粧板のW寸法をご指示下さい。

132

300mmとします。

133

A-37
A-38

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(F1)について、
A-38図で5か所(ｵｰﾙｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾄｲﾚ/WWC/MWC/自動販売機/ｵｰﾙｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾄｲﾚに各1か所)の
記載ですが、A-37図で1階(ｵｰﾙｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾄｲﾚ)に1か所のみです。
1か所を正と考えてよろしいですか。

133

5か所を正とします。

14



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

134

A-37
A-38

ｻｲﾝについて、
A-37図(1階ｷｰﾌﾟﾝ)でﾛｯｶｰ(106)前にF3とありますが、A-38図に記載がありません。仕様詳細
をご指示下さい。

134

ピクトサインシートを直接壁面貼り付けとします。
塩ビ製シートとします。

135

A-31
特A-09

1,2F MWC･WWC 洗面化粧台について、
A-31の洗面ｶｳﾝﾀｰ詳細図ではTOTOﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰﾂｲﾝﾃﾞｯｷと思われる表記がありますが、
特A-09図では洗面ｶｳﾝﾀｰﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板とあります。
A-31図を正と考えてよろしいでしょうか。

135

宜しいです。

136

A-31

1,2F MWCﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰについて、
A-31図には人工大理石t12(洗面ｶｳﾝﾀｰ色合せ)と表記されていますが、洗面ｶｳﾝﾀｰの仕上が
前項の回答でﾒﾗﾐﾝとなる場合、ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰも同様の仕上と考えてよろしいでしょうか。

136

TOTOﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰﾂｲﾝﾃﾞｯｷに色合わせとします。

137

-

以下の項目について、
ﾒｰｶｰ･商品名・品番をご指示下さい。
・300角ﾀｲﾙ
・塗床
・防塵塗装
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS(耐))
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS(防))
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS(大薬))
・ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(FT(木))
・ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(FT(藤))
・置床
・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(VC)
・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(VC(ｽ))
・化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(FK-D6)
・化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(木調)(FK-DW6)
・ﾒﾗﾐﾝ化粧板
・ﾀｵﾙﾌｯｸ(3F M･W脱衣室)
・流し台(1･2F 湯沸室)

137

・300角ﾀｲﾙ：LIXILストーンエッジⅡ床用同等以上
・塗床：ABC商会 ケミクリートEPクリア同等以上
・防塵塗装：ABC商会 シリケートハードナーJP同等以上
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)：ロンシール ロンリウムオプセルCT同等以上
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS(耐))：ロンシール サニタリウム同等以上
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS(防))：ロンシール サニタリウム同等以上
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS(大薬))：ありません
・ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(FT(木))：東リ
・ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(FT(藤))：東リ
・置床：
・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(VC)：一般品 適宜見込むこと
・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(VC(ｽ))：一般品 適宜見込むこと
・化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(FK-D6)：DICソリッドカラー同等以上
・化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(木調)(FK-DW6)：DICフネンWO同等以上
・ﾒﾗﾐﾝ化粧板：アイカ TJ番台同等以上
・ﾀｵﾙﾌｯｸ(3F M･W脱衣室)：スガツネ477-90-010型同等以上
・流し台(1･2F 湯沸室)：造作による

138

A-25
A-29

AW-1～3･5･6 枠見込について、
A-25図建具表で100とありますが、A-29図ｱﾙﾐｻｯｼ納まりでは70の図示です。100を正と考
えてよろしいですか。

138

表の枠見込みは額縁の見込みとし程度表記とします。
アルミサッシ見込みは全て70とします。

139

特A-06
A-29

AWのｶﾞﾗｽ止め材について、
特A-06図でｱﾙﾐ製建具はｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙに適用印がありますが、A-29図風除室 自動ﾄﾞｱ
断面詳細図ではｼｰﾘﾝｸﾞの図示です。ｱﾙﾐ製建具のｶﾞﾗｽはすべてｼｰﾘﾝｸﾞ材を見込むと考えて
よろしいですか。

139

シーリングとします。
ACWの梁型部分、シーリングの施工困難な範囲のガラスのみ
ガスケット使用とする

140

特A-05
A-25
A-29

AWの網戸について、
特A-05図で網戸に適用印がありますが、A-25図及びA-29図ｱﾙﾐｻｯｼ納まりでは網戸の図
示がありません。以下のように見込むと考えてよろしいですか。
・AW-1･4:外部可動式網戸
・AW-2･3:ﾌﾟﾘｰﾂ網戸

140

宜しいです。

141

A-25

AW-1の欄間ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙについて、
ﾊﾟﾈﾙの厚み･仕様をご指示下さい。

141

1.0mm以上とします。

15



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

142

A-08
A-25

AW-5の窓部形式について、
A-25図でFIX4連窓とありますが、A-08図ではﾙｰﾌﾃﾗｽ1からの出入口動線図示(▲)がありま
す。FIX3連窓+片引窓を見込むと考えてよろしいですか。

142

FIX3連窓+片開窓とします。【A-25図参照】

143

A-25

AW-6の寸法について、
A-25図寸法でH2175とありますが、姿図ではH2975です。H2975を正と考えてよろしいです
か。

143

宜しいです。

144

A-25

AW-5･6 ｶﾞﾗｽについて、
A-25図でAW-5:Low-E5+A12+ﾌﾛｰﾄ4、AW-6:Low-E3+A12+ﾌﾛｰﾄ3とありますが、ｶﾞﾗｽの最
大寸法(Low-E5+A12+ﾌﾛｰﾄ4:2408x1748、Low-E3+A12+ﾌﾛｰﾄ3:2418x1758)を超えるｶﾞﾗ
ｽが使用されています。どちらもLow-E5+A12+ﾌﾛｰﾄ5に読み替えると考えてよろしいですか。

144

宜しいです。

145

特A-06
A-25

自動ﾄﾞｱ 凍結防止措置について、
特A-06図で凍結防止措置を行うとあり、A-25図共通事項 自動ﾄﾞｱ開閉装置で凍結防止装置
の適用は備考欄によるとありますが、建具表 備考欄に凍結防止措置の記載がある建具があり
ません。外部自動ﾄﾞｱAD-1に適用と考えてよろしいですか。その場合、凍結防止措置の詳細を
ご指示ください。

145

凍結防止装置は不要とします。

146

A-24
A-25

AD-1･2 電気錠について、
A-25図でAD-1にｶｰﾄﾞｷｰとあり、AD-2は電気錠適用なしですが、共通事項 自動開閉装置で
はAD-2は日中ｾﾝｻｰによる開閉、夜間は別途発注される電気設備工事で設置される操作機に
よる遠隔操作と記載があります。AD-1が風除室外部側、AD-2が風除室ﾎｰﾙ側の建具のた
め、下記のように考えてよろしいですか。
・AD-1:電気錠(日中 ｾﾝｻｰによる開閉･夜間 遠隔操作による開閉)
・AD-2:電気錠(ｶｰﾄﾞｷｰ対応)

146

日中はAD-1,AD-2共に通常のセンサーによる開閉
夜間はAD-1(風除室外部側)のみ電気錠による施錠を行い
カードキーにより開錠する方式とします。

147

A-25
A-29

AD-1 ｶﾞﾗｽについて、
A-25図で複層ｶﾞﾗｽとありますが、A-29図風除室 自動ﾄﾞｱ断面詳細図では袖FIX:複層ｶﾞﾗｽ、
自動ﾄﾞｱ:単板ｶﾞﾗｽの図示です。袖FIX･自動ﾄﾞｱ共に複層ｶﾞﾗｽを正と考えてよろしいですか。自
動ﾄﾞｱ部が単板ｶﾞﾗｽとなる場合はｶﾞﾗｽの種類･厚みをご指示下さい。

147

宜しいです。

148

A-25

上記質疑正の場合、
AD-1 ｶﾞﾗｽについて、A-25図でLow-Eｶﾞﾗｽt5+A12+強化ｶﾞﾗｽt4とありますが、最大寸法
2200x1200を超えるｶﾞﾗｽが使用されています。Low-Eｶﾞﾗｽt6+A12+強化ｶﾞﾗｽt6に読み替
えると考えてよろしいですか。

148

宜しいです。

149

A-25
A-29

AD-2 ｶﾞﾗｽについて、
A-25図で強化ｶﾞﾗｽとありますが、A-29図風除室 自動ﾄﾞｱ断面詳細図では袖FIX:複層ｶﾞﾗｽ、
自動ﾄﾞｱ:単板の図示です。袖FIX･自動ﾄﾞｱ共に強化ｶﾞﾗｽを正と考えてよろしいですか。

149

宜しいです。

150

A-25

上記質疑正の場合、
AD-2 ｶﾞﾗｽについて、A-25図で強化ｶﾞﾗｽt5とありますが、最大寸法2600x1800を超えるｶﾞﾗ
ｽが使用されています。強化ｶﾞﾗｽt6に読み替えると考えてよろしいですか。

150

宜しいです。

151

A-25
A-28
A-29

AGのｶﾞﾗﾘ接続枠について、
A-25図共通事項でﾀﾞｸﾄ接続のｶﾞﾗﾘには四方枠(4-52-7)を付けるとありますが、A-28図dp1
図･A-29図ｱﾙﾐｻｯｼ納まりではｶﾞﾗﾘとﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(破線図示)が直接接続する図示です。
すべてのｶﾞﾗﾘはﾀﾞｸﾄ接続するものとし、四方枠は不要、ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽは機械設備工事と考え
てよろしいですか。

151

必要とします。ダクトと接続するための四方枠です

16



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

152

特A-05

AGの防鳥(虫)網について、
特A-05図で網戸等:防虫網 ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製とありますがｶﾞﾗﾘにSUS防虫網を見込むと考
えてよろしいですか。

152

宜しいです。

153

A-27

PF-1について、
A-27図で仕様の記載がありませんが、表面仕上等仕様詳細をご指示下さい。

153

塩ビ製化粧面アクリルコーティング　浴室入口用既製品とします。

154

A-26
A-27

SD-5～7･SW-1～6･LSD-18～22･SS-1の枠形状について、
A-26･27図建具表で部分詳細図参照】とありますが、部分詳細図がありません。詳細をご指示
ください。

154

以下の通りとする
SD-5～7：S-2 L-1　とする
SW-1～6：製造所仕様による
LSD-18～22：S-4
SS-1：無し

155

A-03
A-25

外部SD 表面仕上について、
A-25図共通事項で特記以外はSOPとありますが、A-03図外部仕上表ではDP塗です。DPを正
と考えてよろしいですか。その場合、DPの等級をご指示ください。

155

宜しいです。　3級とします。

156

A-09
A-26

SD-3aの寸法について、
A-26図でH2100とありますが、A-09図ではH2675程度の図示です。H2100を正と考えてよろ
しいですか。

156

宜しいです。

157

A-09
A-26

SD-3bの形式について、
A-26図で欄間はめ殺し付両開框ﾄﾞｱとありますが、A-09図では両開框ﾄﾞｱの図示です。欄間は
め殺し付両開框ﾄﾞｱを正と考えてよろしいですか。

157

宜しいです。

158

A-26

SD-4の建具形状について、
A-26図に姿図がありませんが、ｶﾞﾗｽの記載がないため、親子開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱと考えてよろしいで
すか。

158

宜しいです。

159

A-26

SD-4の枠形状について、
A-26図で枠形状の記載がありませんが、1階倉庫3はS2(内部)、1階電気機械室はS3(内部･
簡易気密型)と考えてよろしいですか。

159

宜しいです。

160

A-26

SD-10の形式について、
A-26図で親子開き扉とありますが、姿図では片開です。片開を正と考えてよろしいですか。

160

宜しいです。

161

A-19
～

A-21
A-26

SW-1～5の寸法について、
A-26図寸法でH1675とありますが、姿図ではH1075です。A-19～21図でH1700程度の図示
のため、すべてH1675を正と考えてよろしいですか。

161

H1075を正とします。

17



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

162

A-16
A-19
A-24
A-26

1階ﾎｰﾙ-ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞ間の建具について、
A-24図でSW-5とあり、A-26図でSW-5はW1760ですが、A-16図ではW1000、A-19図ﾎｰﾙ
展開bではW1800xH2700程度の図示です。1階ﾎｰﾙ-ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞ間のSW-5はW1000xH2675
のFIX窓を見込むと考えてよろしいですか。その場合、強化ｶﾞﾗｽt5の最大寸法2600x1800を超
えるため、強化ｶﾞﾗｽt6を見込むと考えてよろしいですか。

162

SW-7によります。【A-26図参照】

163

A-26

SW-6の寸法について、
A-26図寸法でW1760とありますが、姿図ではW2000(130+890+90+890)です。W2000を正
と考えてよろしいですか。

163

宜しいです。

164

A-23
A-26

SF-3･4の寸法について、
A-26図でSF-3:H2500、SF-4:H2800とありますが、A-23図で1･2階WWC/MWC･1階ﾛｯｶｰの
SF-3･4設置箇所はCH2400です。H2400で見込むと考えてよろしいですか。

164

宜しいです。

165

A-25
A-26

SD･SWの耐熱合わせｶﾞﾗｽについて、
A-25図共通事項及びA-26図で特殊樹脂ﾌｨﾙﾑt0.6とありますが、特殊樹脂ﾌｨﾙﾑ(中間膜)
の仕様をご指示下さい。

165

透明とします。

166

A-24
A-27

以下のLSDについて、
A-24図建具ｷｰﾌﾟﾗﾝとA-27図建具表で建具数量が異なりますが、A-24図を正と考えてよろし
いですか。
 建具符号 　　　　　 　　　　A-24図　　 　　　　A-27図
・LSD-1　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3
・LSD-8　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　7

166

宜しいです。

167

A-27

LSD-5･14･16の仕様について、
A-27図姿図でｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄと記載がありますが、H20と考えてよろしいですか。

167

宜しいです。

168

A-22
A-27

LSD-9(3階ﾗｯﾄ飼育室･MRI室)の形式･H寸法について、
A-27図で親子開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ･H2100とありますが、A-22図ﾗｯﾄ飼育室a展開、MRI室展開aで
は欄間FIX付親子開框ﾄﾞｱ･H2675です。親子開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ･H2100を正と考えてよろしいです
か。

168

宜しいです。

169

A-27

LSD-10のｶﾞﾗｽについて、
A-27図姿図で親子開框ﾄﾞｱですが、ｶﾞﾗｽ欄にｶﾞﾗｽの記載がありません。その他のLSD框ﾄﾞｱと
同様に強化ｶﾞﾗｽt6と考えてよろしいですか。

169

宜しいです。

170

A-27

LSD-14の明り窓について、
A-27図で型板ｶﾞﾗｽとありますが、厚さの記載がありません。t4と考えてよろしいですか。

170

宜しいです。

171

A-25
A-27
A-29

LSD-17の表面仕上について、
A-25図共通事項で特記以外はSOPとします。とあり、A-27図で仕様記載はありませんが、A-
29図仕様表より扉･枠とも指定色焼付塗装仕上と考えてよろしいですか。

171

宜しいです。

18



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

172

A-27

LSD-18～20の寸法について、
A-27図寸法でW900とありますが、姿図ではW1200(片引W900+片開W300)です。W1200を
正と考えてよろしいですか。

172

宜しいです。

173

特A-06
A-27

SSW-1の仕様について、
A-27図で表面仕上･曲加工の仕様記載がありませんが、HL仕上･普通曲げと考えてよろしいで
すか。

173

宜しいです。

174

A-27

SSW-1 引違窓の形状について、
A-27図姿図で竪框の図示がありませんが、合わせｶﾞﾗｽのため、四方框(上下袴のみではない)
と考えてよろしいですか。

174

宜しいです。

175

A-27

SSW-1 ｶﾞﾗｽの仕様について、
A-27図で合わせｶﾞﾗｽ：ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt3+特殊ﾌｨﾙﾑt0.8+ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt3とありますが、特殊ﾌｨﾙﾑ
(中間膜)の仕様をご指示下さい。

175

透明とします。

176

特A-07
A-27
A-30

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙのｶﾞﾗｽ止め材について、
特A-07図で構造ｶﾞｽｹｯﾄに適用印があり、図示によるとありますが、A-27･30図で構造ｶﾞｽｹｯﾄ
の図示がありません(A-27図でACW-1･3 最上段部分のｶﾞﾗｽ押えにｶﾞｽｹｯﾄ使用図示あり)。
構造ｶﾞｽｹｯﾄは適用なしとし、ACW-1･3 最上段部分の内部側ｶﾞﾗｽ押えにｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ
を使用するものと考えてよろしいですか。

176

宜しいです。

177

A-27
A-30

ACWの枠見込について、
A-27図でACW-1～3:200とありますが、A-30図でACW-1は130(ﾊﾞｯｸﾏﾘｵﾝ170を合わせる
と300)です。ACW-1:130・ACW-2･3:200を正と考えてよろしいですか。

177

宜しいです。

178

A-27
A-30

ACW-1 寸法について、
A-27図寸法でW5800xH8175とありますが、姿図ではW6600xH8250です。A-30図より
W6600xH8175を正と考えてよろしいですか。

178

宜しいです。

179

A-27
A-30

ACW-1の仕様について、
A-30図でﾏﾘｵﾝ:ｽﾁｰﾙFB-60x170と横ﾂﾅｷﾞ材の図示がありますが、表面仕上としてSOPを見
込むと考えてよろしいですか。

179

宜しいです。

180

A-09
A-27

ACW-2の寸法について、
A-27図でH10320とありますが、A-09図西立面図ではH11300程度の図示です。H10320を
正と考えてよろしいですか。

180

宜しいです。

181

A-09
A-15
A-27

ACW-2について、
A-09図西立面図で全面ｶﾞﾗｽのような図示ですが、A-27図姿図では一部分のみｶﾞﾗｽのよう
な図示です。又、該当建具は階段1の外部建具ですが、A-15図断面図に建具の図示がなく、
階段部分の納まりが不明です。建具全面にLow-E複層ｶﾞﾗｽがあるものと考えてよろしいです
か。ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ等が必要となる場合は該当範囲と仕様をご指示下さい。

181

ガラス記号の部分はLow-E複層ｶﾞﾗｽとし
その他の部分は単板FL5とし
背面は躯体とします。

19



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

182

A-27

ACW-3の寸法について、
A-27図でH8573とありますが、姿図の分割寸法を合計するとH8595です。H8573を正と考えて
よろしいですか。

182

H8595を正とします。

183

A-27

ACW-1･3の ｶﾞﾗｽについて、
A-27図でLow-Eｶﾞﾗｽt5+A12+強化ｶﾞﾗｽt4とありますが、最大寸法2200x1200を超えるｶﾞﾗ
ｽが使用されています。最大寸法を超過している部分については、Low-Eｶﾞﾗｽt5+A12+強化
ｶﾞﾗｽt5に読み替えると考えてよろしいですか。

183

宜しいです。

184

A-25
～

A-27

飛散防止ﾌｨﾙﾑについて、
A-25図共通事項でｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑA･Bの記載がありますが、A-25～27図建具表でｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ
A･Bと記載のある建具がありません。強化ｶﾞﾗｽ及び強化ｶﾞﾗｽを使用した複層ｶﾞﾗｽにｶﾞﾗｽﾌｨﾙ
ﾑA(透明飛散防止ﾌｨﾙﾑ)を見込むものとし、ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑB(不透明飛散防止ﾌｨﾙﾑ)は適用なし
と考えてよろしいですか。

184

宜しいです。

185

A-25

上記質疑正の場合、
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑA(透明飛散防止ﾌｨﾙﾑ)のﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

185

3M CLAR2S 同等以上とします。

186

-

外部建具の枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞについて、
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ(20x10+20x10)と考えてよろしいですか。

186

宜しいです。

187

特A-08
A-25
A-27

衝突防止表示について、
特A-08図で設置するに適用印があり、設置する場所:図示による、30φ･ｽﾃﾝﾚｽ製とあります
が、A-25～27図建具表に図示がありません。以下の建具に@300程度で両面に見込むと考え
てよろしいですか。
・AD-1･2
・AW-5･6
・ACW-1･3

187

A-38図に示しています。

188

特A-05
A-43

既存RI研究棟外部nAW･nSDの性能について、
新築部建具と同様に以下のように考えてよろしいですか。
・ｱﾙﾐ製建具 　耐風圧性S-5 気密性A-4 水密性W-4
・ｽﾁｰﾙ製建具　耐風圧性S-5

188

宜しいです。
【A-44図参照】

189

A-43

既存RI研究棟外部nAWの表面処理について、
A-43図に記載がありませんが、B-2種(ｽﾃﾝｶﾗｰ)と考えてよろしいですか。

189

宜しいです。

190

A-43

既存RI研究棟既存kAW-3について、
A-43図既存建具表 記号でkAW-1(2か所)、AW-3(防火設備)とありますが、既存1階平面図
からkAW-3(1か所)のみとし、AW-3(既存残置、改修済)はないものと考えてよろしいですか。

190

本工事改修範囲は北及び西側外壁建具のみ
南側のAW-1は既存のままとする建具で
参考で図示しています。

191

特A-05
A-43

既存RI研究棟nAW-3の仕様について、
A-43図改修建具表で網戸の記載がありませんが、特A-05図から外部可動式網戸(ｽﾃﾝﾚｽ
製)を見込むと考えてよろしいですか。

191

宜しいです。

20



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

192

A-43

既存RI研究棟nSD-1の表面仕上について、
新築部建具と同様に外部建具:DP塗・内部建具:SOPと考えてよろしいですか。

192

宜しいです。

193

A-43

既存RI研究棟nSD-1の扉形状について、
A-43図改修建具表でLow-E複層ｶﾞﾗｽの仕様記載がありますが、姿図では両開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱで
す。両開框ﾄﾞｱを正と考えてよろしいですか。

193

両開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱとします。

194

A-43

上記質疑正の場合、
既存RI研究棟nSD-1のｶﾞﾗｽについて、A-43図でLow-E複層ｶﾞﾗｽの仕様記載がありますが、1
階渡り廊下に面する建具は内部建具となるため、網入磨ｶﾞﾗｽt6.8を見込むと考えてよろしいで
すか。

194

ガラス不要、両開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱとします。

195

A-43

既存RI研究棟新設外部建具の枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞについて、
以下のように考えてよろしいですか。
・nAW(ｶﾊﾞｰ工法)：ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ20x10
・nSD：ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾘﾝｸﾞ20x10+20x10

195

宜しいです。

196

A-40
A-41

(車道用･歩道用)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧のﾌﾟﾗｲﾏｰ散布について、
図示有りませんが、既存路盤砕石面にはﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)を適宜見込むものと想定しましたが
よろしいですか。

196

宜しいです。

197

A-40
A-41

(車道用)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧について、
建物基礎や工作物の掘削･埋戻し範囲につきましては、図示されている表層のみの復旧ではな
く、下記の新設舗装断面で見込むものと想定しましたがよろしいですか。
<想定内容>
 ・舗装厚さ：t=350
 ・表層ｱｽｺﾝ：再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t=50
　　　　 　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
 ・上層路盤：再生瀝青安定処理材 t=100 197

表層以下は既存利用とします。

198

A-40

南側駐車桝No.6～11のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装について、
既存植栽桝部3.75㎡以外は「既設As」と図示されていますが、
新設縁石及び新設ﾌｪﾝｽ基礎施工の掘削･埋戻し範囲につきましては、
路盤砕石を含めた、「車道用ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装」の新設を見込みますがよろしいですか。

198

宜しいです。

199

A-40

南側駐車桝No.6～11の既存白線引きについて、
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装既存利用の為、該当範囲の既存白線消しを見込むものと想定しましたがよろしい
ですか。

199

宜しいです。
【A-39及び40図参照】

200

A-40
A-41

(歩道用)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧について、
建物基礎や工作物の掘削･埋戻し範囲につきましては、図示されている表層のみの復旧ではな
く、下記の新設舗装断面で見込むものと想定しましたがよろしいですか。
<想定内容>
 ・舗装厚さ：t=150
 ・表層ｱｽｺﾝ：再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) t=50
　　　　 　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
 ・路盤砕石：再生瀝青安定処理材 t=100 200

表層以下は既存利用とします。

201

A-40
A-41

再生砕石敷t=100について、
断面仕様を下記の様に想定しましたがよろしいですか。
<想定内容>
 ・砕石材 ：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
 ・防草ｼｰﾄ：不要

201

宜しいです。

21



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

202

A-40

裸地の仕様について、
鋤取りによる現場発生土(既存路盤砕石材)の敷均し、ﾚﾍﾞﾙ調整･整地と考えてよろしいです
か。

202

宜しいです。

203

A-42

路面標示(白線引き)について、
「JIS K5665 3種1号ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(白) t1.0」の仕様で見込むものと想定しましたがよろしいで
すか。

203

宜しいです。

204

A-40

駐車桝の番号表示について、
不要と考えてよろしいですか。

204

宜しいです。

205

A-42

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ詳細図について、
下記の様に不明内容が御座います。
夫々の納まり・仕様・寸法・数量が解る、見積の出来る資料をご提示下さい。
<不明内容>
 ①ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ伏図に「B断面図」の位置が図示されていません。
 ②ﾃﾞｯｷ東側端部L=6427の手摺り基礎位置が図示されておりません。
 ②手摺り基礎□180角のH寸法及び根入れ深さが不明です。
 ③手摺り基礎□180角とｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ束石□190角が同一位置の場合、 205

外周はL型基礎とし手すり支柱は1000間隔で
L型基礎側面固定とします。【A-43図参照】

206

A-40
A-41

(側30)落蓋式U字側溝 1種300A 歩道用について、
外構詳細図-1に断面図が御座いますが、外構計画図には図示されておりません。
(側30)は当計画には該当無しと考えてよろしいですか。

206

宜しいです。

207

A-40
A-41

歩道As舗装範囲内の(側25)落蓋式U字側溝について、
外構計画図に図示されていますが、外構詳細図にはその断面詳細が御座いません。
「(側30)歩道用」の仕様に倣い、「(側25)歩道用」を見積もるものと想定しましたがよろしいです
か。

207

宜しいです。

208

A-40
A-41

U字溝(側18)について、
雨水桝D19の付近に(側18)と図示されていますが、その側溝を配置する施工範囲(凡例模様)
が無く、詳細図も御座いません。
(側18)は誤記と考えてよろしいですか。
否(必要)の場合、具体的な施工範囲図と断面詳細図をご提示下さい。

208

宜しいです。

209

A-40

雨水排水管のﾚﾍﾞﾙについて、
地盤ﾚﾍﾞﾙより管底ﾚﾍﾞﾙの方が高い数値になっています。
管底ﾚﾍﾞﾙが誤記と考えてよろしいですか。
その場合、改めまして管底ﾚﾍﾞﾙの数値をご指示下さい。
否(誤記でない)の場合は、その根拠(納まり)をご指示下さい。

209

管底レベルは全て－数値に読み替えることとします。

210

A-40

雨水排水管の管径について、
桝D17～桝D20までの排水管に管径が図示されておりません。
該当範囲の雨水管は、VUφ150を適用するものと想定しましたがよろしいですか。

210

宜しいです。

211

A-40

(D12)雨水桝600角の桝深さについて、
図示有りません。
600㎜と想定しましたがよろしいですか。

211

宜しいです。

22



令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

212

A-40
A-41

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ改修の延長について、
下記の様に相違しています。
改修対象の延長は、L=7.0mが正と考えてよろしいですか。
<相違内容>
 ・外構既存図：L=7.0m
 ・外構計画図：L=8.0m
 ・外構詳細図：L=7.0m

212

宜しいです。

213

A-41

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ改修の現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ(Fc24N)について、
図示の無い仕様を、下記の様に想定しましたがよろしいですか。
<想定内容>
 ①構造体強度補正(S値)を見込む
 ②ｽﾗﾝﾌﾟ値は18cm以下
 ③天端はｺﾝｸｰﾄ面金鏝(素地仕上)とします。

213

宜しいです。

214

A-41

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ改修の「埋設型枠B型 L=1000」について、
材質・材厚・ﾒｰｶｰ品番をご指示ください。

214

JSフォーム B型 L=1000とします。

215

特A-10
A-11
A-39
A-40

緑地の植込み用土について、
特記仕様書23章におきまして、芝張り範囲は「B種H=200」と図示されていますが、現況土壌が
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去(表層t=50)後の路盤砕石となりますので、
下記仕様を適用するものと想定しましたがよろしいですか。
<想定内容>
 ・基盤整備：C種 ※現況路盤砕石を植込用土に入れ替える
 ・植込用土：客土(黒土)
 ・有効土層：H≧200
　　※擦り付け部法面の盛土(H≦1150)も客土で見込む。

215

宜しいです。

216

特A-10
A-40

緑地の「吹付けは種」について、
特記仕様書23章におきまして、「吹付け播種(洋芝類)」に適用の○印が付いていますが、外構
計画図には図示が御座いません。
吹付け播種(洋芝類)は、当計画には該当無しと考えてよろしいですか。
否の場合、見積の出来る資料をご提示下さい。

216

宜しいです。

217

特A-10
A-40

植栽の枯れ補償について、
当計画での植栽計画は「芝張り」のみとなりますが、芝張りにおきましても、引き渡しの日より1年
間の枯れ補償を見込むものと考えてよろしいですか。

217

宜しいです。

218

特A-10
A-40

植栽工事の下記項目について、
全て不要と考えてよろしいですか。
 ①土壌改良材
 ②土壌の硬度試験
 ③土壌の透水性試験
 ④土壌の水素ｲｵﾝ濃度指数(ph)試験
 ⑤土壌の電気伝導度(EC)試験

218

宜しいです。

219

A-40

既存樹木について、
剪定は不要と考えてよろしいですか。

219

宜しいです。
施工支障の場合は別途協議とします。

220

A-38

<H1>屋外ｻｲﾝ基礎について、
図示の無い仕様につきましては、下記の様に想定しましたがよろしいですか。
<想定内容>
 ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ：Fc24N/mm2 SL18cm ※構造体強度補正(S値)を見込む
 ・根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ：　同　上
 ・根巻部配筋：D10＠200 ﾀﾃ･ﾖｺ･ﾀﾞﾌﾞﾙ
 ・砕石地業　：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
 　　　　　　　※固化材を使用した地盤改良は不要とします。。 220

宜しいです。
【A-38図参照】

221

A-42

下記仕様部材のﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。
 ①人工木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 145×30
 ②ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1800

221

 ①人工木ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 145×30：文化シャッター テクモク同等以上
 ②ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1800：JFE建材 擬宝珠ネオロータフェンス同等
以上
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令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

222

現場説明
図①

工事範囲図がA-44図面と違います。現場説明図①を正として考えてよろしいですか。

222

宜しいです。

223

現場説明
書

工事用電力が敷地内建物より分岐と有りますが、動力200Ｖ　150A,電灯　100V　125A分岐
可能でしょうか。

223

動力200V　100A、電灯100V　100Aまでなら分岐可能です。

224

A-39

施工範囲内で、工事車両等が通行するのに支障が有る立木は、移植及び枝の伐採又は再植
栽は可能でしょうか。

224

可能です。

225

A-28

庇先端水切PL(SUS FB-5x100)について、
数量書では50.4mですが、2･3F庇 24.8mx4か所=99.2mとなります。99.2mを正と考えてよろし
いですか。

225

宜しいです。

226

A-23
A-28

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇幕板･軒裏小口塞ぎ(ｽﾁｰﾙPLt0.6 W150+200xH285+110)について、
数量書では24.8mとありますが、A-23図の天井伏図より、幕板長さは1.9+6.4+1.9=10.3mで
す。10.3mを正と考えてよろしいですか。

226

宜しいです。

227

S-01

ｴｱｼｬﾜｰについて、
工事区分表及び数量書では建築工事ですが、仕上表では別途工事です。建築工事と考えてよ
ろしいですか。

227

宜しいです。

228

S-01
S-05

WC内 L型手摺について、
参考数量表(15 ﾕﾆｯﾄ及びその他)で10か所(1～3階 WC)とありますが、A-18図では3階WC
にL型手摺はありません。8か所(1階WCx4か所/2階WCx4か所)を正と考えてよろしいですか。

228

宜しいです。

229

S-01
S-05

AW･AGのｶﾞﾗﾘについて、
A-25図共通事項でﾀﾞｸﾄ接続のｶﾞﾗﾘには四方ﾁｬﾝﾊﾞｰ取合枠(4-52-7)を付けるとありますが、
A-29図ｱﾙﾐｻｯｼ納まりではｶﾞﾗﾘ裏にﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(実線図示)があり、ﾀﾞｸﾄと接続するような
図示です。すべてのｶﾞﾗﾘはﾀﾞｸﾄ接続するものとし、数量書に該当項目がありませんが、ﾁｬﾝﾊﾞｰ
ﾎﾞｯｸｽ(寸法:ｶﾞﾗﾘWxｶﾞﾗﾘHxD300)を建築工事で見込むと考えてよろしいですか。

229

チャンバーボックスは別途設備工事となります。

230

特A-02

上記質疑が正の場合、
ｶﾞﾗﾘﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽの材質･仕様･納まり等詳細をご指示下さい。

230

上記回答の通りとなります。

231

S-00-1
S-01

PF-1の枠見込について、
A-27図で※とありますが、80と考えてよろしいですか。

231

宜しいです。

以下、令和6年1月29日追加分
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令和6年1月29日

質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ

山梨大学(下河東）ニューロングリアクロストークセンター山梨(仮称）新営工事

回　　　　答

232

S-03
S-13
S-18

鋼製建具の表面仕上について、
A-25図共通事項で特記以外は焼付塗装とありますが、A-03図外部仕上表ではDP塗です。
又、数量書では鋼製建具工事に焼付塗装の仕様記載がなく、塗装工事に鋼製建具面SOPの
項目があります。外部建具:DP・内部建具：焼付塗装(扉･枠共)と考えてよろしいですか。

232

外部建具はDP、それ以外の建具はSOPとします。

233

S-14

上記質疑に関連して、
軽量鋼製建具･ｼｬｯﾀｰの表面仕上について、
A-25図共通事項でLSD･SSは特記以外は焼付塗装とありますが、数量書では軽量鋼製建具
工事･ｼｬｯﾀｰ工事に焼付塗装の仕様記載がありません。焼付塗装(扉･ｽﾗｯﾄ･枠共)と考えてよ
ろしいですか。

233

SOPとします。

234

S-14

SD-13について、
A-26図で建具姿図がありますが、建具表がありません。建具表をご指示下さい。

234

A-26図に示しています。

235

S-14

ACW-1の寸法について、
A-27図寸法でW5800xH6600とありますが、姿図ではW6600xH8250です。A-30図より
W6600xH8175(8250-50-25)と考えてよろしいですか。

235

宜しいです。

236

S-15

ACW-3の寸法について、
A-27図寸法でW4511(1499+3012)とありますが、姿図ではW4515(1500+3015)です。
W4515(1500+3015)を正と考えてよろしいですか。

236

宜しいです。

237

S-16

衝突防止表示について、
特A-08図で設置するに適用印があり、設置する場所:図示による、30φ･ｽﾃﾝﾚｽ製とあります
が、A-37･38図でG2:衝突防止ｻｲﾝはｼｰﾄ切文字 H25 @50程度の図示です。G2:衝突防止ｻ
ｲﾝの設置箇所･仕様を正と考えてよろしいですか。

237

宜しいです。

238

S-06
A-06

1Fｽﾛｰﾌﾟの壁付手摺について、
数量書で壁付手摺(ｽﾃﾝﾚｽ)11.5mが計上されていますが、A-42図ではありません。必要と考
えてよろしいですか。その場合、仕様詳細をご指示下さい。

238

不要とします。

239 239

240 240

241 241
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